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OBJETO Y ALCANCE

El presente Plan de Autoproteccién responde a la aplicacién:

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccién de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

- Articulo 20 “Medidas de Emergencia” de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales, en el cual se indica que el
empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible presencia de personas
ajenas a la misma, deberd analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los Marcar las directrices de organizacion,
mantenimiento, control y aplicacidn de los recursos técnicos y humanos del edificio, para que ante una situacion de
emergencia se pueda responder con rapidez y eficacia, hasta la llegada de los servicios de urgencia.Designando para
ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento. El personal deberd poseer la formacién necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material
adecuado, en funcidn de las circunstancias antes sefialadas.

CONTENIDO

Capitulo 1. Identificacion de los titulares y del emplazamiento de la actividad

1.1 Direccion postal del emplazamiento de la actividad.

1.2 Identificacion de los titulares de la actividad.

1.3 Nombre del Director del Plan de Autoproteccion y Jefe de Intervencion/Emergencia.
1.4 Descripcién de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan

1.5. Actualizacién del Documento Abreviado del Plan de Autoproteccion.

Capitulo 2. Inventario y descripcion de las medidas y medios de autoproteccioén

2.1 Inventario y descripcién de las medidas y medios, humanos y materiales, de que dispone
la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de
emergencia y facilitar la intervencién de los Servicios Externos de Emergencia.

2.2 Creaci6n del Comité de Autoproteccion.

Capitulo 3. Plan de actuacion ante emergencias

3.1 Identificacion y clasificacion de las emergencias.

3.2 Procedimientos de actuacién ante emergencias.

3.3 Identificacion y funciones de las personas y equipos que llevaran a
cabo los procedimientos de actuacién en emergencias.

3.4 Identificacion del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion ante
Emergencias.

3.5 Instrucciones de actuacion ante emergencias.

Capitulo 4. Integracion del Plan de Autoproteccion en otro de &mbito superior

4.1 Protocolos de notificacion de emergencia.

4.2 La coordinacién entre la direccion del Plan de Autoproteccion y la direccion del Plan de
Proteccién Civil donde se integre el Plan de Autoproteccion.

4.3 Las formas de colaboracion de la Organizacién de Autoproteccidn con los planes
y las actuaciones del sistema publico de Proteccién Civil.
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Capitulo 5. Implantacion del Plan de Autoproteccién

5.1 Identificacion del responsable de la implantacion del Plan.

5.2 Programa de formacion y capacitacion para el personal con participacion activa en el Plan de
Autoproteccion.

5.3 Programa de formacion e informacion a todo el personal sobre el Plan de Autoproteccion.

5.4 Programa de informacion general para los usuarios.

5.5 Sefializacion y normas para la actuacion de visitantes.

5.6 Programa de ejercicios y simulacros.

5.7 Programa de dotacién y adecuaciéon de medios materiales y recursos.

Capitulo 6. Mantenimiento de la eficacia y actuacion del Plan de Autoproteccion
6.1 Programa de reciclaje de formacion e informacion.
6.2 Programa de sustitucion de medios y recursos.
6.3 Programa de revision y actualizacion de toda la documentacion que forma parte del Plan de
Autoproteccién.
6.4 Programa de auditorias e inspecciones
Anexo |. Directorio de Comunicacion
Anexo Il. Instrucciones técnicas de utilizacién de extintores portatiles

Anexo lll. Formulario para la gestion de incidencias

Anexo IV. Planos
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Pabellon de Uruguay

1. IDENTIFICACION DE LOS TITULARES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

1.1 Direccion postal del emplazamiento de la actividad

Denominacion de la actividad: Pabellén de Uruguay

Direccion postal del emplazamiento de la actividad: Avda. de Chile s/n
Localidad: Sevilla.

Provincia: Sevilla.

Cédigo postal: 41013

Teléfono: 95.448.65.76

1.2 Identificacion de los titulares de la actividad

Nombre o razén social del titular de la actividad: Universidad de Sevilla.
Direccion postal del titular de la actividad: Calle San Fernando, 4.
Localidad: Sevilla.

Provincia: Sevilla.

Cddigo Postal: 41004.

Teléfono Centralita Exterior: 95.455.10.00

1.3 Director/a del Plan de Autoproteccion y Jefe de
Intervencion/Emergencia

Director/a del Plan de Autoproteccion: D. José Antonio Vega Gonzéalez
Direccion postal: Avda. de Chile s/n

Localidad: Sevilla

Provincia: Sevilla

Cadigo Postal: 41013

Teléfono: 954.48.60.05

Jefe de Intervencién/Emergencias: D. José Antonio Vega Gonzélez
Direccion postal: Avda. de Chile s/n

Localidad: Sevilla

Provincia: Sevilla

Cédigo Postal: 41013

Teléfono: 954.48.60.05

1° Suplente: D. José Leon Flores (954.48.60.24)
2° Suplente: Carmen Rodriguez Blanco (954.48.60.15)

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
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1.4 Descripcion de cada una de las actividades
desarrolladas objeto del Plan.

El edificio esta encuadrado dentro de Uso Publica Concurrencia, siendo su uso principal al que se
encuentra destinado el de gestion técnica administrativa.

En planta baja se encuentra situado un salén de actos usado para proyecciones de peliculas,
representaciones teatrales y otros usos. La sala multiusos destinada aula de formacion y despachos de

gestién econdmica.

La zona del hall se habilita ocasionalmente para la realizacion de diferentes actos, exposiciones, etc.

Planta primera el uso es de despachos de gestidn técnica, administrativa.

1.5. Actualizacion del Documento Abreviado del Plan de
Autoproteccion.

Universidad de Sevilla.
Servicio de Mantenimiento.
Unidad de Control de Calidad y Aplicaciones Legislativa.
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2. Inventario y descripcion de las

medidas y medios de autoproteccion
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2. INVENTARIO Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS
Y MEDIOS DE AUTOPROTECCION

2.1 INVENTARIO Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS Y
MEDIOS, HUMANOS Y MATERIALES, DE QUE DISPONE

Medios de protecciéon
Constituye el inventario de medios existentes en el edificio disponibles para la actuacion contra incendios.
Contenido
N° Denominacién Contenido
211 Medios técnicos Equipos e instalaciones existentes
Suministro de agua en el entorno para Abastecimiento principal y alternativo.
2111 o . - L
el Servicio de Bomberos Situacién y caracteristicas
2112 Sumlnls_tr_o_de agua contra incendios Procedencia y sistema de impulsion
en el edificio
2113 Deteccion automatica de incendios Cobert_ura,_t,lpo de detectoresy
centralizacion
2114 Extintores portatiles Dotacién y caracteristicas
2115 Bocas de Incendio Equipadas Dotacién y caracteristicas
2116 Extincién automatica Situacion, areas protegidas y tipo de
agente extintor
2117 Puertas cortafuego Dotacién y caracteristicas
C Sistemas de comunicacion en uso en
2.1.1.8 Comunicaciones o T,
emergencia: cobertura y centralizacion
2119 Alumbrado de emergencia Cobertura y caracteristicas
2.1.1.10 Sefializacién de seguridad Cobertura y caracteristicas
21111 Columna seca Situaciones de tomas
2.1.1.12 Otros sistemas Equipo 0 s_lstema, dotacion y
caracteristicas
Personas y equipos que se organizan y
2112 Medios humanos disponen para la actuacion en
emergencia

Observaciones.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735
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2.1.1 Medios técnicos

2.1.1.1 Suministro de agua en el entorno para el Servicio de Bomberos

. ., Un hidrante en el Paseo de las
Situacion .
Principal Delicias
Caracteristicas Hidrante municipal
Situacion Fachada Norte del edificio
Edificacion
Caracteristicas Toma de Bomberos en Fachada

Observaciones:
Detallado en planos

2.1.1.2 Suministro de agua contra incendios en el edificio

Suministro Inexistente

Servicios que
abastece

Observaciones:

2.1.1.3 Deteccion automatica de incendios

Central Analdgica NotifierlID-60

Cobertura Conserjeria y salon de actos

Tipo de detectores Optico - humo

Observaciones:

El edificio cuenta con 9 sirenas de emergencia interiores y 8 pulsadores de emergencia.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
e-mail: manten7@us.es
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2.1.1.4 Extintores Portatiles
Planta POLVO ABC 6kg | CO; (6kg) (gl?gz) (305%9) CO(2Kg)
Sotano 3 - - - -
Baja 14 - 3 - 1
Primera 4 - - - -
Cubierta - - - - -
Todo el
edificio 21 ] 8 ] 1
Observaciones:
¢ Extintores de CO: (5kg): eficacia 21B
e Extintores de polvo ABC (6kg): eficacia: 21A-113B
2.1.1.5 Bocas de Incendio Equipadas (B.l.E)
Situacion Dotacion Tipo (Eg;?s:r??) Manguera (m)
Sotano - - -
Baja - - _
Primera - - -
Cubierta - - -

Observaciones:

2.1.1.6 Extincidon automatica

Situacion

Area protegida

Sistema y caracteristicas

Saotano

Baja

Primera

Cubierta

Observaciones:

2.1.1.7 Puertas cortafuego

Situacién DOta(CL'J%n) Tipo (n° hojas) El, 60-C5 Caracter
Planta 1 1 Con barra antipanico
sétano 1 2 El260-C5 Con barra antipanico
Planta baja 0 - - -

Planta 0 ) i i
primera
Planta

0 - - -
segunda
Planta

0 - - -
tercera
Planta 0 i i i
cubierta

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
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2.1.1.8 Comunicaciones

Sistema Cobertura Centralizacion
Telefonia Too_las las de_p_endenuas QIe Sistema IBERCOM y centralita
trabajo y Servicio de Seguridad
Observaciones.

2.1.1.9 Alumbrado de emergencia

Componentes

Funcionamiento

Cobertura

Luminarias autbnomas

Entrada en servicio automatico.
Bateria con autonomia
estimada superior a 1 hora

Todo el edificio

Observaciones:

2.1.1.10 Sefalizacion de seguridad

Elementos

Tipo

Cobertura

Recorridos de evacuacion

Fotoluminiscente, normalizada.

Todo el edificio

Planos "Ud. esta aqui”

Papel

Todo el edificio

Proteccion contra incendios

Fotoluminiscente, normalizada.

Todo el edificio

Observaciones.

2.1.1.11 Bocas de Incendio Equipadas Secas (B.l.E.S)

: L . . Presion
Situacién Dotacion Tipo (kglcm?) Manguera (m)
Sotano - - - -

Baja 2 Seca - 25 mm
Primera - - - -
Cubierta - - - -
2.1.1.12 Otros sistemas
Equipo o sistema Cobertura
Camaras de seguridad e Hall principal y perimetro del centro

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735
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1.1.2 MEDIOS HUMANOS
Cargo o equipo Asignacion de medios Dotacion Teléfonos
Jefe de intervencion y | Sin asignacion concreta de , Titular:
. . ., . +
emergencia. medios (funcion coordinadora) 1 Titular+ 1 Suplente 954.48.60.05
-Transmisién de la alarma:
Equipo de telefonlg: O Viva voz. . La totalidad del personal
: o -Actuacion contra incendios: s
intervencion. . L de servicio.
extintores portéatiles, puertas
cortafuego, Bies seca.
La totalidad del personal
-Comprobar y valorar las del servicio:
Equipo de alarma y alarma_s. i Soétano: 1 personas
> -Canalizar la evacuaciony e
evacuacion . . Planta baja: 4 personas
realizar comprobacién en zona Planta primera:
asignada. 1persona. -
Centro de control -Transmision de alarma: Personal de servicio: 954.48.60.00
interno telefonia y viva voz. Turno de mafana: 3 per. T
Turno de tarde: 2 per.
Centro de control -Control de accesos. Un vigilante durante 24h. | 954.55.79.01
externo
-Control y maniobra de las
- instalaciones generales. ,
Mantenimiento del _Funciones asignadas a Equipo La totallplqd del personal 954 55 11.12
Campus : > del servicio.
de intervencion en zonas de
instalaciones.
Servicio de prevencion | -Gestion de la asistencia a los Personal del servicio 954.48.61.63

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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2.2 Creacion del Comité de Autoproteccion

Se formara un comité, para realizar el seguimiento y control de la implantacion. En caso de
siniestros sera el encargado de analizar los hechos y proponer la implantaciéon de las mejoras
necesarias para su prevencion o eliminacion. Comité estara formado como minimo:

= Jefe de Intervencién/Emergencias

= Servicio de Mantenimiento

» Unidad de Seguridad

= Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales
* Delegado de Prevencion

= Encargado de Equipo (coordinador) del Centro
= Delegacion de alumnos

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735
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3. Plan de actuacion ante emergencias
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3. PLAN DE ACTUACION ANTE EMERGENCIAS

3.1. Identificacion y clasificacion de emergencias

EN FUNCION DEL TIPO DE RIESGO

RIESGOS ASOCIADOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO

Amenaza de bomba (amenaza telefénica/ objeto sospechoso)

Incendio

Conato de Incendio

Evacuacion

Riesgos Geo-climéticos

Relacionados con emergencias sanitarias

Grandes concentraciones humanas

Provocadas por el estado de conservacion del edificio

©PO NGB IWIN =

Ataque terrorista

EN FUNCION DE LA GRAVEDAD

Conato de emergencia

Emergencia general

EN FUNCION DE LA OCUPACION Y MEDIOS HUMANOS

Las ocupaciones no deben variar el tipo de emergencia, sino que determinaran el momento en que se debe
ordenar la evacuacion o el confinamiento.

Los medios humanos que se puedan destinar a la resolucién de la misma no van a influir en la tipologia de
emergencia, sino en la forma de resolverla o lucha contra esta

EN FUNCION DE LA OCUPACION Y MEDIOS HUMANOS

Clasificacion Turno Horario Ocupacion Medios humanos
Laborales Mafana Conserijeria,
08:00-14:00 maxima Administracién y
Docentes
Tarde Conserijeria,
14:00-19:00 Administraciéon y
Docentes
Noche -
Sabados Mafiana -
Tarde -
Domingo y Festivos | Mafiana -
Tarde -
Sabados -

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla

Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
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Es Mantenimiento

3.2. Procedimiento de actuacion ante emergencias.

3.2.1 Plan de actuaci6én ante amenaza de bomba

3.2.1.1 Niveles de emergencia

Falsa Alarma

Situacién comprobada de inexistencia de riego y por tanto, se
desestima la amenaza.

Emergencia General

Situacién en la que se considera la existencia de un riesgo
razonable.

3.2.1.2 Medios de actuacion disponibles.

Elementos de intervencion

- Para la recepcién de amenazas telefénicas, se dispone el
cuestionario de amenaza telefénica de colocacion de
artefacto explosivo (Unidad de Seguridad). Todo el personal
gue disponga de linea directa con el exterior debera estar
capacitado para realizar esta labor eficazmente.

- Para el tratamiento de correo y paqueteria sospechosa se
avisara al Servicio de Seguridad (al objeto de realizar la
inspeccion).

Enfoque de la situacion

- Aspectos fundamentales son el tratamiento de la
informacion de forma confidencial, la recopilacién del mayor
namero de datos posibles y la consulta inmediata a personal
especializado (Unidad de Seguridad de la Universidad,
Policia), actuando segun sus instrucciones. Ante la menor
duda o falta de confirmacién por parte de las Autoridades de
que se trata de una falsa alarma, todo este tipo de avisos
deberan considerarse como ciertos, debiendo procederse de
inmediato a aplicar el Plan de Evacuacion.

3.2.2 Actuacién ante amenaza de bomba

3.2.2.1 Procedimiento de actuacion ante amenaza telefénica

NO

Denominacion

Acciones a realizar

Recepcién de la

llamada

Mantener la calma y cumplimentar el cuestionario de
amenaza telefénica de colocacion de artefacto explosivo
(Unidad de Seguridad). Transcribir literalmente el mensaje y
recopilar el mayor nimero de detalles posibles.

Transmision de

informacién

Comunicar el hecho al Servicio de Seguridad. Tratar
esta informacién como confidencial, limitando su difusion
entre el resto del personal.

Valoracion

El Servicio de Seguridad comunicara el hecho al Jefe de
Seguridad de la Universidad y al Jefe de Intervencion.
Confirmada la amenaza, el Servicio de Seguridad informara
a la Policia. Actuar segun sus indicaciones.

En ausencia o retraso en la localizacién de los responsables
de la Unidad de Seguridad de la Universidad y del Centro, el
Servicio de Seguridad comunicara el hecho a la Policia y
seguird sus instrucciones.

IMPORTANTE: En situacién de riesgo inminente o duda,
demora en las comunicaciones, etc., el Jefe de Intervencion
(en dltimo extremo el Servicio de Seguridad) ordenara
directamente el desalojo del Centro.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735
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Declaracién de
Emergencia

En base a las instrucciones recibidas y confirmado el riesgo,
el Jefe de Intervencién ordenard aplicar el Plan de
Evacuacion.

Llegada de la
Policia

El Jefe de Intervencion les proporcionara los datos existentes
sobre el aviso e informara de las acciones realizadas hasta el
momento. Las Fuerzas de Seguridad del Estado asumiran el
mando y el control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicion, si estos asi lo solicitan.

Final de
emergencia

El responsable de las Fuerzas de Seguridad alli destacado
comunicara al Jefe de Intervencién el control de la situacion
y la posibilidad de retorno al Centro. El Jefe de Intervencién
ordenara la vuelta a la actividad.

3.2.3. Procedimiento de actuacién ante un objeto sospechoso

NO

Denominacién

Acciones a realizar

Deteccion

Detectado un paquete u objeto sospechoso, se avisara de
inmediato al Servicio de Seguridad, quien comunicara el
hecho a la Unidad de Seguridad y al Jefe de Intervencion.

Valoracion

Determinado el objeto como sospechoso el Servicio de
Seguridad, informara a la Policia. En base a sus
instrucciones y confirmado el riesgo, aplicar Plan de
Evacuacion.

IMPORTANTE: Al igual que ante la amenaza telefonica,
en situacién de riesgo inminente o riesgo razonable, el
Jefe de Intervencién (o en ultimo extremo el Servicio de
Seguridad) podra asumir directamente la responsabilidad
de ordenar el desalojo de la zona afectada. Tratar la
informacién con caracter confidencial.

Precauciones

Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo; indagar
sobre la posible existencia de otros objetos sospechosos,
no pasar objetos metélicos cerca de él ni emplear emisoras
de radio en sus proximidades, prohibir fumar en las
inmediaciones, acordonar en un amplio radio. Abrir puertas
y ventanas.

IMPORTANTE: Valorar si su situacién influye en el
recorrido de evacuacion. En este caso, canalizar el flujo de
salida intentando evitar la exposicién al riesgo.

Declaracioén de
Emergencia

En base a las instrucciones recibidas y confirmado el
riesgo, el Jefe de Intervencion ordenard aplicar el Plan de
Evacuacion.

Llegada de la
Policia

El Jefe de Intervencién les proporcionard los datos
existentes sobre el aviso e informar4 de las acciones
realizadas hasta el momento. Las Fuerzas de Seguridad
del Estado asumirdn el mando y el control de las
operaciones. Todos los Equipos se pondrdn a su
disposicion, si estos asi lo solicitan.
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El responsable de las Fuerzas de Seguridad alli destacado
f comunicara al Jefe de Intervencién el control de la situacion
y la posibilidad de retorno al Centro. El Jefe de Intervencién
Final de ordenara la vuelta a la actividad.
emergencia
LLAMADA
AMENAZA DE e H .
BOMBA TELEFONICA CUESTIONARIO
Y v N
PAQUETE INFORMAR A JEI:'E
SOSPECHOSO DE INTERVENCION

|

[ AVISAR A POLICIA

|

ORDEN DE EVACUACION ]

I

EMERGENCIA
REAL

l

EVACUACION
GENERAL

CONTROL
POLICIAL

RESTABLECER
SERVICIOS

[ FALSA ALARMA ]

RESTABLECER
SERVICIOS

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735

e-mail: manten7@us.es




Servicio de
Mantenimiento
Unidad de C.C

yAL.

us

2° Actualizacion
Julio 2018

Plan de Autoproteccion

Pabellon de Uruguay Documento Abreviado

Pagina 19

3.2.4 Plan de actuacién contra incendio

3.2.4.1 Niveles de emergencia

Falsa alarma

Activacion accidental de los sistemas de deteccion o toda aquella contingencia que tras
su comprobacion, el personal verificar como nula.

Conato de incendio

Fuego que puede ser controlado de forma rapida y sencilla por el personal de la zona
con los medios de proteccion del local, dependencia o sector y no supone mayor
complejidad.

Incendio

Por exclusion, se considerara como tal, cualquier fuego descontrolado que supere la
capacidad de intervencion del personal. Se precisara en este caso la actuaciéon de
todos los Equipos y medios de proteccion del Centroy la ayuda de los Servicios de
Socorro y Salvamento Exteriores. Conlleva la aplicacion del Plan de Evacuacion

3.2.4.2 Medios de actuacién disponibles.

Elementos de
deteccion

- De forma humana por percepcion directa de humo, olor a quemado o vision de
llamas y posterior aviso a cualquier componente de la organizacién en emergencia.

Elementos de
intervencion en
conato de incendio

- Para el control de incendios en fases iniciales, se utilizaran los extintores
portatiles.
-Se adjunta ficha de manejo de extintores.

Elementos de
intervencion en
incendio

Ante la evolucion desfavorable de un conato o descubrimiento subito de un incendio
se utilizaran en su extincion la totalidad de medios disponibles. Si la intensidad del
fuego supera las posibilidades de actuacion de los miembros de la Organizacion de
Emergencia y ante la imposibilidad de su control, la accién minima recomendable en
este caso, sera el simple confinamiento del fuego (aislamiento de combustibles, cierre
de ventanas y puertas) al objeto de evitar su propagacion y proceder inmediatamente a
la aplicacion del Plan de Evacuacién. Para el salvamento de bienes, seguir
instrucciones y prioridades que establezca el Jefe de Intervencion.

Llamada a bomberos

Ante la menor duda sobre el control de un conato o ante el descubrimiento subito de un
incendio sera de maxima prioridad la llamada al Servicio de Bomberos

Observaciones:

Una deteccién precoz, la lamada a Bomberos, el simple confinamiento del fuego y el desalojo de &rea afectada,

podrian ser las medidas

suficientes para asegurar el éxito en una situacion de incendio. El procedimiento de

actuacion en caso de conato es el mismo que para el de incendio. Si no se propaga el conato se dé prioridad

maxima llamar al servici

o de Bomberos

3.2.5 Actuacioén contra incendio

3.2.5.1 Procedimiento de actuaciéon contra incendios

N° | Denominacion Acciones a realizar
Recepcion de una alarma por parte del Personal del Centro de Control Interno
Deteccién y (CCly:
a alarma - Llamada telefénica al CCI (Conserjeria) o aviso personal.
-Recibido el aviso, el CCI identificara el lugar del suceso, pedir datos al
interlocutor).
- Localizado el origen, el CClI contactara telefénicamente con el Equipo de
b Comprobacion intervencion (E.l.) de la planta afectada o personalmente si fallan las
comunicaciones, al objeto de realizar su comprobacion.
IMPORTANTE: Todo aviso de alarma debera ser comprobado y anotado
en el libro de control.
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- Si tras el reconocimiento de la zona, el E.I no observa nada anormal,

comunicara con el CCI para informarle y se restablecera el servicio.

C Falsa alarma IMPORTANTE: Si se producen falsas alarmas repetitivas avisar telefénicamente al

Servicio de Mantenimiento del Campus y anotar en el Libro de Control.

Contingencia leve (conato de incendio):

- En la zona afectada, el Equipo de Intervencion (El) enterado de la alarma,
realizara una primera intervencion encaminada al control inicial de la
emergencia: desalojar preventivamente la zona, aislar el fuego e intentar
apagarlo utilizando para ello los extintores (sin exponerse al riesgo de forma
innecesaria).

- ElPersonal del EAE desplazado, a su llegada, confirmara la alarma
al CCI, comunicando su posible control. Solicitara el aviso al personal del
Centro de Control Externo (CCE o Servicio de Seguridad) y Mantenimiento
del Campus en caso de precisar mayor ayuda o el control de instalaciones y

. . colaborara en el desalojo preventivo de la zona.

d Incidencia real - Controlada la situacién a nivel de conato, el EAE comunicara este hecho al
CCl y junto con el E.I. de la zona procederéan al
restablecimiento de servicios. EI CCl informara posteriormente al Jefe de
Intervencion.

- Atencién alos heridos, si procede.

- ElJefe de Intervencién informaréa al Director del Servicio de
Mantenimiento.

- Limpieza y ventilacion del local.

- Reparar dafios.

Contingencia grave (incendio o conato no controlable):
Ante evolucion desfavorable o a la menor duda en el control de la situacion:

- El Personal desplazado del E.l. comunicara el hecho al CClI, con
el fin de avisar a Bomberos, Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento del
Campus (si previamente no ha sido avisado) y Servicio de Prevencion (para
la gestion de la asistencia a los heridos, si los hubiere). Ordenaréa el desalojo
de la zona afectada (evacuacion parcial).

- ElE.l. intentara confinar el fuego en la medida de sus posibilidades apartando
combustibles, cerrando ventanas y puertas. Para el control del fuego utilizara
la totalidad de medios de extincion disponibles.

IMPORTANTE:

Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., el Personal

desplazado del E.I. procedera directamente a la peticion de la Ayuda Externa

necesaria (Bomberos, Policia, etc.) y a ordenar el desalojo del Centro.
El CCl movilizarg a la totalidad de ayudas disponibles:
Movilizacion - Medios internos: Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento del Campus y
€1 de medios Servicio de Prevencion.
- Medios externos: Bomberos, 080. Asistencias Sanitarias, 112, etc.
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Emergencia
f general

Movilizados por el CCI:

El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la posible
orden de Evacuacion General del Jefe de Intervencion.

Mantenimiento del Campus se desplazara al lugar del suceso y a su llegada
se integraran en las labores de intervencidn, centrandose
especialmente en el control de instalaciones que puedan influir en
el desarrollo de la emergencia (parada de sistemas de ventilacion, retirada
de botellas de gases,...)

El Servicio de Prevencién se desplazara al objeto de gestionar la asistencia
de los heridos con las ayudas externas precisas.

El Jefe de Intervencion se desplazara en primera instancia al CCl.
Recopilara la informacion sobre el suceso por informe del Personal del CCl o
por desplazamiento y verificacion directa "in situ". Comprobara que se han
avisado a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios (en caso contrario
ordenara su realizacion inmediata). Ordenara el aislamiento del area y el cese
en las labores de extincién si considera excesiva la exposicion al riesgo
y la aplicacién del Plan de Evacuacion.

g Llegada de

A su llegada, el Jefe de Intervencion les recibira en el punto de encuentro
principal AE-1 y les informara sobre la situacion, estado de la evacuacion,
accesos disponibles, riesgos, etc., y les entregara los planos del Centro,

Bomberos cediéndoles el mando y control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicién, si estos asi lo requieren.
- Previo informe favorable de Bomberos, el Jefe de Intervencion ordenara
al EAE transmitir al personal la orden de restablecer servicios.
Final de - ElI EAE comunicard esta orden al personal, procediendo al retorno al Centro
h emergencia y vuelta a la normalidad.

IMPORTANTE: El Jefe de Intervencion realizara un informe al objeto de
adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar la repeticién del
suceso. Llevar4d un archivo historico de sucesos habidos, actuaciones
seguidas y medidas adoptadas.

3.2.6. Plan de actuacion contra conato

3.2.6.1. Medios de actuacién disponibles

Elelementos de deteccién

- De forma humana por percepcién directa de humo, olor a quemado o
vision de llamas y posterior aviso a cualquier componente de la
organizacién en emergencia

Elementos de intervencion
en conato de incendio

- Para el control de incendios en fases iniciales, ser utilizaran los
extintores portatiles.
- Se adjunta ficha de manejo de extintores.

Elementos de intervencién
en incendio

Ante la evolucién desfavorable de un conato o descubrimiento subito de un
incendio se utilizardn en su extincion la totalidad de medios disponibles. Si la
intensidad del fuego supera las posibilidades de actuacion de los miembros de
la organizaciéon de emergencia y ante la imposibilidad de su control, la accién
minima recomendable en este caso, sera el simple confinamiento del fuego
(aislamiento de combustibles, cierre de ventanas y puertas) al objeto de evitar
su propagacion y proceder inmediatamente a la aplicacion del Plan de
Evacuacion. Para el salvamento de bienes, seguir instrucciones y prioridades
gue establezca el Jefe de Intervencion.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735

e-mail: manten7@us.es




~ Servicio de

‘ Mantenimiento . Plan de Autoproteccion | 2° Actualizacion L
u% Uridad de C.C. Pabellon de Uruguay | "0 mento Abreviado Julio 2018 Péagina 22

Llamada a bomberos Ante la menor duda sobre el control de un conato o ante el descubrimiento sUbito
de un incendio sera de maxima prioridad la llamada al Servicio de Bomberos.

Observaciones:
Una deteccién precoz del fuego y el desalojo de area afectada, podrian ser las medidas suficientes para
asegurar el éxito en una situacion de conato de incendio

3.2.7 Actuacion contra conato

Procedimiento de actuacién contra conato

N° Denominacion Acciones a realizar
Recepcién de una alarma por parte del Personal del Centro de Control Interno
Deteccion y (ccn:

a alarma - Llamada telefonica al CCI (Conserjeria) o aviso personal.
-Recibido el aviso, el personal del E.I. desplazado, a su llegada, confirmara
la alarma al CCI, comunicando su posible control. Solicitara el aviso al
personal del Centro de Control Externo (CEE o Servicio de Seguridad) y
Mantenimiento del Campus en casi de precisar mayor ayuda o el control de

b Comprobacion instalaciones y colaborara en el desalojo preventivo de la zona

IMPORTANTE: Todo aviso de alarma debera ser comprobado y

anotado en el libro de control.

- Si tras el reconocimiento de la zona, el E.l. no observa nada anormal,
comunicara con el CCI para informarle y se restablecera el servicio.

IMPORTANTE: Si se producen falsas alarmas repetitivas avisar

c Falsa alarma telefénicamente al servicio de Mantenimiento del Campus y anotar en el Libro
de control.

- En la zona afectada, el Equipo de Intervencién (El) enterado de la
alarma, realizara una primera intervenciéon encaminada al control inicial
de la emergencia: desalojar preventivamente la zona, aislar el fuego e
intentar apagarlo utilizando para ello los extintores (sin exponerse al
riesgo de forma innecesaria).

- El Personal del E.I. desplazado, a su llegada, confirmara la
alarma al CCI, comunicando su posible control. Solicitara el aviso

d Incidencia real al personal del Centro de Control Externo (CCE o Servicio de
Seguridad) y Mantenimiento del Campus en caso de precisar mayor
ayuda o el control de instalaciones y colaborara en el desalojo preventivo
de la zona.

- Controlada la situacion a nivel de conato, el EAE comunicara este hecho
al CCl y junto con el EI de la zona procederan al
restablecimiento de servicios. E.I CCl informara posteriormente al Jefe
de Intervencion.

- Atencién alos heridos, si procede.

- El Jefe de Intervencion informard al Director del Servicio de
Mantenimiento.

- Limpieza y ventilacion del local.

- Reparar dafios.
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3.2.8. Plan de evacuacion

3.2.8.1. Tipo de evacuacion

En funcion del tiempo| Evacuacion
disponible sin urgencia

Cuando la situacién permite disponer de tiempo suficiente para
intentar no sélo salvar vidas, sino también los bienes (valores
econdmicos, documentales, etc.); es decir, cuando es posible
realizar "parada segura” de la actividad.

Evacuacion
con urgencia

Cuando el riesgo requiere evacuar inmediatamente la zona afectada,
atendiendo Unicamente a salvar el mayor nimero de vidas posible

Cuando se precisa desalojar areas mas o menos amplias del
Centro, sin necesidad de desalojarlo en su totalidad.

En funcién de la Evacuacion

extension del area parcial

afectada Evacuacion
general

Cuando la magnitud del siniestro requiere el completo desalojo del
Centro.

Observaciones:

Exterior.

El todo caso, el objetivo sera tener desalojada la zona afectada antes de la llegada de los Servicios de Ayuda

3.2.8.2.Responsabilidad y medios disponibles

Orden de evacuacion

Como criterio general, ante una situacion de emergencia, la
responsabilidad de ordenar la evacuacion general y comprobar la
realizacion del aviso a los Servicios de Ayuda Exterior recaera en el
Jefe de Intervencion. En ausencia de los Responsables del Centro,
en caso de incendio o ante riesgo inminente, el Centro de Control
Interno podra asumir directamente esta responsabilidad en Ultimo
extremo (procurando consultar previamente a la Unidad de
Seguridad)

Transmision de la alarma

Evacuacion sin urgencia: La orden de evacuacion la transmitira el
Personal del Centro de Control Interno de forma personal y
discreta al Equipo de Alarma y Evacuacion (personalmente o por
teléfono).

Evacuacion con urgencia: En este caso, se utilizardn medios
expeditivos y redundantes de aviso general verbal de confirmacion
por parte del CClI realizada mediante recorrido ascendente.

Recorridos de evacuacion

Como no es posible determinar con absoluta certeza la evolucion de
un siniestro, es necesario conocer con anterioridad TODAS las
posibles vias de evacuacion para en el momento de la emergencia
definir si son todas de aplicacion o por el contrario debe excluirse
alguna
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3.2.9.Actuacion de evacuacion

3.2.9.1 Procedimiento de actuacién ante una evacuacion

NO

Denominacién

Acciones a realizar

Decisién y preparativos
previos

Declarada una situaciéon de emergencia, EAE o
sustituto  (en Ultimo extremo el CCI) asumira la
responsabilidad de ordenar evacuar la zona afectada.

De forma general, alertado por el CCI, el Jefe de
Intervencion se desplazara al CCl, donde recopilara
los datos existentes sobre la situacion bien por
informe verbal del personal del CClI o por
desplazamiento "in situ" al lugar del suceso. En
cualquier caso, el Jefe de Intervencién valorara la
situacion, determinara la urgencia (posibilidad de
realizar "Evacuacion sin Urgencia"), el alcance
(parcial o general), servicios minimos (si se precisan)
liberacion de accesos y recorridos a adoptar o excluir.
Comprobara que se ha avisado a los Servicios de
Ayuda Exterior necesarios, Seguridad, Mantenimiento
y Servicio de Prevencion.

IMPORTANTE:

CCl procedera a la apertura de los accesos
necesarios y bloqueara el ascensor en planta baja,
procedera a desalojar al personal de sus zonas,
centrandose a continuacion en la asistencia técnica
y control de las instalaciones necesarias durante el
proceso de evacuacion.

El Servicio de Prevencién se desplazara al lugar del
suceso para gestionar, en caso de ser necesario, la
asistencia de los heridos con las ayudas externas
precisas.

Orden

El Jefe de Intervencién ordenara al CCI
transmitir la orden de evacuacion a las zonas
correspondientes:

Evacuacion sin urgencia. Evacuacion
urgente.
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Comunicaciones:

Aviso verbal o telefénico del CCl al E.I.

Recibido el aviso:

El E.l. comunicara en su zona la necesidad de
finalizar rapidamente las operaciones que
Evacuacién sin urgencia realicen, al objeto de desalojar el area afectada
¢ de forma tranquila e intentar al mismo tiempo
salvar los bienes.
El Servicio de Prevencion gestionara,
conjuntamente con los medios externos, la
asistencia y posible evacuacién de los heridos.

Comunicaciones:

0 Transmisién verbal: comunicacion abierta del CCl al
personal en general (recorrido ascendente): "Por
motivos de seguridad, por favor, desalojen
inmediatamente el Centro".

NOTA: En situacion de riesgo real y cuando asi lo

determine el Jefe de Intervencion, la orden de

evacuacion ira acompafiada de la indicacion expresa:

EMERGENCIA REAL, ESTO NO ES UN

g Evacuacion urgente SIMULACRO.

Recibido el aviso:

0 ElI EAE transmitirhd la orden de evacuacion al
personal de su zona, atendiendo Unicamente a
salvar la integridad de las personas.

0 Mantenimiento permanecera atento para dar
control sobre las instalaciones.

Servicio de Prevencion: mismas consideraciones

que en el supuesto de evacuacion sin urgencia.

En todo caso:

0 El EAE realizara un barrido de planta
comprobando que no quedan rezagados,
canalizando el flujo hacia las salidas

Proceso de evacuacion pract|ca_1bl_es. ; :

e 0 Mantenimiento del Campus procedera al desalojo
de sus zonas y al control y manejo de las
instalaciones generales.

0 El EAE canalizara la salida.

Direccién de la emergencia El Jefe de Interyencién se despla;aré al punto de

f encuentro, al objeto de poder coordinar las acciones

oportunas, recopilar los partes de evacuacion y recibir

a los Servicios de Ayuda Exterior.
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En el exterior

A su salida del edificio, los EAE y Vigilante de
Seguridad del CCE informaran al Jefe de Intervencién
sobre las incidencias habidas en el desalojo de su zona
y barrido de comprobacion.

Hasta la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior y
éstos se encarguen de la labor de Control de
accesos, el Jefe de Intervencion en colaboracion
con los EAE y Servicio de Seguridad, impediran la
entrada de personal o visitas a zonas evacuadas. Los
Equipos de Emergencia permaneceran a disposicién
del Jefe de Intervencion.

El punto de reunion serd el lugar mas adecuado para la
recepcion y atencion de los posibles heridos.

Llegada de la
Ayuda Exterior

El Jefe de Intervencion se erigira como interlocutor
Unico. Les informard de la situacion, estado de la
evacuacioén, riesgos existentes, accesos, tomas de
agua, etc. y les entregard los planos del Centro,
asumiendo éstos el mando y actuaciones necesarias
para el control de la emergencia.

Los Equipos de Emergencia atenderan al personal
desalojado y permaneceran a disposicion de los
Servicios de Ayuda Exterior (especialmente Jefe de
Intervencion, Mantenimiento y Servicio de Prevencién),
colaborando con éstos, si su ayuda es requerida.

Finalizada la emergencia

Previo informe favorable de Servicios de Ayuda
Exterior, el Jefe de Intervencién ordenara a los EAE
transmitir al personal la orden de restablecer servicios.

Los EAE comunicardn esta orden al personal,
procediendo al retorno al Centro y vuelta a la
normalidad.

El Jefe de Intervencion realizard un informe destinado
a la Unidad de Seguridad de la Universidad, al objeto
de adoptar las medidas correctoras necesarias para
evitar la repeticién del suceso. Llevard un archivo
histérico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y
medidas adoptadas.
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3.2.10.Plan de actuacién contra Riesgos Geo-climaticos

3.2.10.1 Niveles de emergencia

Conato de catastofre
Geocliméatica  (Terremoto,
inundacién, Huracanes o

tornados, etc...)

Catastrofe que puede ser controlada de forma rapida y sencilla por el personal
de la zona con los medios de proteccion del local, dependencia o sector y no
supone mayor complejidad.

Catastrofe geoclimatica

Por exclusién, se considerard como tal, cualquier accion de la naturaleza
descontrolada que supere la capacidad de intervencién del personal. Se
precisara en este caso la actuacion de todos los Equipos y medios de proteccion
del Centro y la ayuda de los Servicios de Socorro y Salvamento Exteriores.
Conlleva la aplicacion del Plan de Evacuacion

3.2.10.2 Medios de actuacion disponibles.

Elementos de deteccion

- De forma humana, por percepcion directa de temblores, o visién de agua en
inundaciones y posterior aviso a cualquier componente de la organizacion en
emergencia.

- Sistemas predictivos de la Administracion para los fendmenos naturales
(centro meteoroldgico o sismogréfico).

Elementos de intervencion
en conato de catastrofe
Geo-climatica

- Intentar hacer frente a la incidencia con los medios disponibles.

- Avisar al Jefe de Intervencion/Emergencias indicando si se cree necesaria la
intervencion de los bomberos.

- Evitar riesgos innecesarios y acciones temerarias.

- Evitar mediante acciones directas las causas que puedan agravar el accidente
(corte suministro eléctrico, aislar materiales inflamables...)

Elementos de intervencion
En catastrofes
Geoclimaticas

Ante la evolucién desfavorable de un conato o descubrimiento subito de una
catastrofe se utilizaran en su gestion la totalidad de medios disponibles. Si la
intensidad de la catastrofe (terremoto, inundacién, huracan, tornado...) supera
las posibilidades de actuacion de los miembros de la Organizacién de
Emergencia y ante la imposibilidad de su control, proceder inmediatamente a la
aplicacion del Plan de Evacuacion

Llamada a bomberos

Ante la menor duda sobre la magnitud y/o posible control de un conato o
catastrofe, serd de maxima prioridad la llamada al Servicio de Bomberos

Observaciones : Ante un terremoto y dado que este fendbmeno aparece de manera subita, no existen en la
actualidad indicios sobre su prevision. No es previsible la ocurrencia de graves consecuencias a tenor de los
datos histéricos disponibles, no obstante, habra de tenerse en cuenta y actuar segin apartado 4.3.

3.2.10.3 Actuacion contra catastrofes geo-climaticas

N2 | Denominacion

Acciones a realizar

Deteccién y

a alarma

Recepcion de una alarma por parte del Personal del Centro de Control
Interno (CCI):
- Llamada telefonica al CCI (Conserjeria) o aviso personal.

b Incidencia real

Contingencia leve (conato de catastrofe):

- En la zona afectada, el Equipo de Intervencion (El) enterado de la alarma,
realizara una primera intervencion encaminada al control inicial de la
emergencia: desalojar preventivamente la zona, intentar hacer frente utilizando
para ello los medios disponibles (sin exponerse al riesgo de forma innecesaria).
- El Personal del EAE desplazado, a su llegada, confirmara la alarma al CCl,
comunicando su posible control. Solicitara el aviso al personal del Centro de
Control Externo (CCE o Servicio de Seguridad) y Mantenimiento del Campus en
caso de precisar mayor ayuda o el control de instalaciones y colaborara en el
desalojo preventivo de la zona.

- Controlada la situacion a nivel de conato, el EAE comunicara este hecho al
CCl y junto con el El de la zona procederan al restablecimiento de servicios. El
CCI informara posteriormente al Jefe de Intervencion.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735

e-mail: manten7@us.es




us

Servicio de
Mantenimiento
Unidad de C.C.

yAL.

Pabellon de Uruguay

Plan de Autoproteccion | 2° Actualizacion

Documento Abreviado Julio 2018 Pagina 30

- Atencion a los heridos, si procede.

- El Jefe de Intervencion informara al Director del Servicio de Mantenimiento.
- Limpieza y ventilacion del local.

- Reparar dafios.

Contingencia grave (catastrofe o conato no controlable):

Ante evolucién desfavorable o a la menor duda en el control de la situacion:

- El Personal desplazado del EAE comunicara el hecho al CClI, con el fin de
avisar a Bomberos, Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento del Campus (si
previamente no ha sido avisado) y Servicio de Prevencion (para la gestion de la
asistencia a los heridos, si los hubiere). Ordenard el desalojo del edificio
(evacuacion total).

IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., el
Personal desplazado del EAE procedera directamente a la peticién de la Ayuda
Externa necesaria (Bomberos, Palicia, etc.) y a ordenar el desalojo del Centro.

Movilizacion de
medios

El CCl movilizara a la totalidad de ayudas disponibles:

- Medios internos: Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento del Campus y
Servicio de Prevencién.

- Medios externos: Bomberos, 080. Asistencias Sanitarias, 112, etc.

Emergencia
general

Movilizados por el CCl:

- El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la posible orden
de Evacuacion General del Jefe de Intervencion. Mantenimiento del Campus se
desplazara al lugar del suceso y a su llegada se integraran en las labores de
intervencién, centrdndose especialmente en el control de instalaciones que
puedan influir en el desarrollo de la emergencia (parada de sistemas de
ventilacion, retirada de botellas de gases, posibles incendios...)

- El Servicio de Prevencidn se desplazara al objeto de gestionar la asistencia de
los heridos con las ayudas externas precisas.

- El Jefe de Intervencion se desplazara en primera instancia al CCl. Recopilara
la informacién sobre el suceso por informe del Personal del CCl o por
desplazamiento y verificacion directa "in situ". Comprobara que se han avisado
a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios (en caso contrario ordenara su
realizacion inmediata). Ordenara el aislamiento del area y el cese en las labores
de extincion si considera excesiva la exposicion al riesgo y la aplicacién del Plan
de Evacuacion.

Llegada de
Bomberos

A su llegada, el Jefe de Intervencion les recibira en el punto de encuentro PE y
les informaré sobre las caracteristicas de la situacion, estado de la evacuacion,
accesos disponibles, riesgos, etc., y les entregard los planos del Centro,
cediéndoles el mando y control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicion, si estos asi lo requieren.

Final de
emergencia

- Previo informe favorable de Bomberos, el Jefe de Intervenciéon ordenara al
EAE transmitir al personal la orden de restablecer servicios.

- El EAE comunicard esta orden al personal, procediendo al retorno al Centro y
vuelta a la normalidad.

IMPORTANTE: El Jefe de Intervencién realizard un informe al objeto de adoptar
las medidas correctoras necesarias para evitar la repeticion del suceso. Llevara
un archivo histérico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y medidas
adoptadas.
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3.2.11.- Plan de actuacién contra riesgos relacionados con la sanidad, derrames de
productos quimicos, etc.

3.2.11.1 Niveles de emergencia

Conato de emergencia Emergencia que puede ser controlada de forma rapida y sencilla por el personal
relacionado con la sanidad | de la zona con los medios de proteccién del local, dependencia o sector y no
(Epidemias, escapes supone mayor complejidad.

sustancias toxicas)

Por exclusioén, se considerara como tal, cualquier accién que tenga que ver con
la posibilidad de contagio o exposicion a sustancias o enfermedades, de forma
descontrolada, que supere la capacidad de intervencion del personal. Se
precisara en este caso la actuacion de todos los Equipos y medios de proteccion
del Centro y la ayuda de los Servicios de Socorro y Salvamento Exteriores.
Conlleva la aplicaciéon de posibilidad de confinamiento.

Emergencia (Epidemias,
escapes sustancias toxicas,
gas...)

3.2.11.2 Medios de actuacion disponibles

- De forma humana, por percepcion directa de la situacion y posterior aviso a
cualquier componente de la organizacion en emergencia.

Elementos de deteccion - Sistemas predictivos de la Administracion (Servicios sanitarios, proteccion

civil, etc...).

- No Intentar hacer frente a la incidencia con los medios disponibles.
Elementos de intervencion - Avisar al Jefe de Emergencias y la intervencion de los servicios sanitarios.
en conato de emergencia - Evitar riesgos innecesarios y acciones temerarias.
relacionado con la sanidad. | - Evitar mediante acciones directas las causas que puedan agravar el

accidente (aislamiento, confinamiento del exterior...)

Elementos de intervencion

en emergencias Se procedera a comunicar la situacidn a los servicios sanitarios, a fin de que
relacionadas con la pongan en marcha protocolos establecidos.

sanidad.

Llamada a Servicios Ante la menor duda sobre la magnitud y/o posible control de un conato o
sanitarios, toxicologia catastrofe, serd de maxima prioridad la llamada al Servicio sanitario

Observaciones: Ante una emergencia sanitaria, debera ponerse en conocimiento de dichas autoridades en el
mismo instante de su conocimiento, a fin de poder activar protocolos establecidos.

3.2.11.3 Actuacién contra emergencias sanitarias.

N° Denominacion Acciones a realizar
L Recepcion de una alarma por parte del Personal del Centro de Control Interno
Deteccion y )
a (CCl):
alarma

- Llamada telefénica al CCI (Conserjeria) o aviso personal.

Contingencia grave (emergencia sanitaria):

Ante evolucién desfavorable o a la menor duda en el control de la situacion:

- El Personal desplazado del EAE comunicara el hecho al CCI, con el fin de
avisar a Servicios sanitarios, Jefe de Intervencién, CCE, Mantenimiento del
b Incidencia real Campus (si previamente no ha sido avisado) y Servicio de Prevencion.
IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., el
Personal desplazado del EAE procedera directamente a la peticién de la Ayuda
Externa necesaria (Servicios sanitarios, Bomberos, Policia, etc.) y a ordenar el
desalojo del Centro.

El CCl movilizara a la totalidad de ayudas disponibles:

c Movilizacion de | - Medios internos: Jefe de Intervencién, CCE,Mantenimiento del Campus y
medios Servicio de Prevencion.
- Medios externos: Asistencias Sanitarias, 112, etc.
Movilizados por el CClI:
d Emergencia - El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la posible orden
general de Evacuacion General del Jefe de Intervencion. Mantenimiento del Campus se

desplazara al lugar del suceso y a su llegada se integrardn en las labores de
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intervencion, centrandose especialmente en el control

Llegada de
Servicios
sanitarios

A su llegada, el Jefe de Intervencion les recibira en el punto de encuentro PE y
les informaré sobre las caracteristicas de la situacion, estado de la evacuacion,
accesos disponibles, riesgos, etc., y les entregard los planos del Centro,
cediéndoles el mando y control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicion, si estos asi lo requieren.

Final de
emergencia

- Previo informe favorable de servicios sanitarios, el Jefe de Intervencion
ordenara al EAE transmitir al personal la orden de restablecer servicios.

- El EAE comunicara esta orden al personal, procediendo al retorno al Centro y
vuelta a la normalidad.

IMPORTANTE: EIl Jefe de Intervencion realizara un informe al objeto de adoptar
las medidas correctoras necesarias para evitar la repeticion del suceso. Llevara
un archivo histérico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y medidas

adoptadas.

3.2.12.- Plan de actuacién contra Riesgos relacionados con grandes
concentraciones humanas.

3.2.12.1- Niveles de emer

gencia

Conato de emergencia
relacionado con la sanidad
(Epidemias, escapes
sustancias toxicas)

Emergencia que puede ser controlada de forma rapida y sencilla por el personal
de la zona con los medios de proteccion del local, dependencia o sector y no
supone mayor complejidad.

Emergencia
(Manifestaciones,
revueltas...)

Por exclusién, se considerara como tal, cualquier accion que tenga que ver con
la posibilidad de grandes manifestaciones o revueltas populares que, de forma
descontrolada, superen la capacidad de intervencién del personal. Se precisara
en este caso la actuaciéon de todos los Equipos y medios de proteccion del
Centroy la ayuda de los Servicios de Socorro y Salvamento Exteriores. Conlleva
la aplicacién de posibilidad de confinamiento o evacuacion, segun la
emergencia sea interna o externa.

3.2.12.2- Medios de actuacion disponibles.

Elementos de deteccion

- De forma humana, por percepcién directa de la situacién y posterior aviso a
cualquier componente de la organizacién en emergencias.

- Sistemas predictivos de la Administracién (Servicios proteccion civil, Policia,
Administracién gubernamental y/o autonémica etc...).

Elementos de intervencion
en conato de emergencia
relacionado con las
concentraciones humanas.

- Intentar hacer frente a la incidencia con los medios disponibles.

- Avisar al Jefe de Emergencias.

- Evitar riesgos innecesarios y acciones temerarias.

- Evitar mediante acciones directas las causas que puedan agravar el accidente
(aislamiento, confinamiento del exterior, evacuacion parcial o total...)

Elementos de intervencion
en emergencias
relacionadas con las
concentraciones humanas

Se procedera a comunicar la situacién a los servicios externos, Policia, Guardia
Civil, Proteccion civil, a fin de que pongan en marcha protocolos establecidos.

Llamada a fuerzas de
seguridad del estado,
Policia, Guardia Civil,
proteccién civil.

Ante la menor duda sobre la magnitud y/o posible control de un conato o
emergencia, serd de maxima prioridad la llamada a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado, Policia Nacional, Guardia Civil, Policia Local y Proteccion
Civil.

Observaciones: Ante una concentracion humana descontrolada o de caracter violento, debera ponerse en
conocimiento de dichas autoridades en el mismo instante de su conocimiento, a fin de poder activar protocolos

establecidos.

Unidad de Control

de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla

Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735

e-mail: manten7@us.es




us

Servicio de
Mantenimiento
Unidad de C.C.

yAL.

Pabellon de Uruguay

2° Actualizacion
Julio 2018

Plan de Autoproteccion

Documento Abreviado Pagina 33

3.2.12.3.- Actuacién contra concentraciones humanas.

NO

Denominacién

Acciones a realizar

Deteccion y
alarma

Recepcién de una alarma por parte del Personal del Centro de Control Interno
(CcCly:
- Llamada telefénica al CCl (Conserjeria) o0 aviso personal.

Comprobacién

-Recibido el aviso, el CCI identificarda el lugar del suceso, pedir datos al
interlocutor).

- Localizado el origen, el CCI contactara telefénicamente con el Equipo de
Alarma y Emergencia (EAE) de la planta afectada o personalmente si fallan las
comunicaciones, al objeto de realizar su comprobacién.

IMPORTANTE: Todo aviso de alarma debera ser comprobado y anotado en el
libro de control.

Falsa alarma

- Si tras el reconocimiento de la zona, el EAE no observa nada anormal,
comunicara con el CClI para informarle y se restablecera el servicio.

Incidencia
real

Contingencia leve (conato de manifestacion, revuelta):

- En la zona afectada, el Equipo de Intervencion (El) enterado de la alarma,
realizara una primera intervencién encaminada al control inicial de la
emergencia: controlar preventivamente la zona, aislar o confinar, segun la
emergencia se disponga dentro o fuera del edificio.

- El Personal del EAE desplazado, a su llegada, confirmara la alarma al CCl,
comunicando su posible control. Solicitara el aviso al personal del Centro de
Control Externo (CCE o Servicio de Seguridad) y Mantenimiento del Campus en
caso de precisar mayor ayuda o el control de instalaciones y colaborara en el
desalojo preventivo de la zona.

- Controlada la situacion a nivel de conato, el EAE comunicara este hecho al
CCl y junto con el El de la zona procederan al restablecimiento de servicios.

El CCl informar& posteriormente al Jefe de Intervencion.

- Atencién a los heridos, si procede.

- El Jefe de Intervencion informara al Director del Servicio de Mantenimiento en
caso de desperfectos materiales y servicio de asistencia sanitaria en caso de
heridos.

Contingencia grave (Manifestacién o revuelta no controlada):

Ante evolucién desfavorable o a la menor duda en el control de la situacion:

- El Personal desplazado del EAE comunicara el hecho al CClI, con el fin de
avisar a los cuerpos de seguridad del estado, Jefe de Intervencion, CCE,
Mantenimiento del Campus (si previamente no ha sido avisado) y Servicio de
Prevencién (para la gestién de la asistencia a los heridos, si los hubiere).
Ordenara el desalojo de la zona afectada (evacuacion parcial o total), o bien el
confinamiento en el interior (si la revuelta es externa y amenaza con acceder al
edificio).

IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., el
Personal desplazado del EAE procedera directamente a la peticién de la Ayuda
Externa necesaria (Policia, Guardia Civil, etc.).

Movilizacién de
medios

El CCI movilizara a la totalidad de ayudas disponibles:

- Medios internos: Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento del Campus y
Servicio de Prevencién.

- Medios externos: Policia, Guardia Civil, Proteccion civil, servicios sanitarios,
112, etc.

Emergencia
general

Movilizados por el CClI:

- El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la posible orden
de Evacuacion General del Jefe de Intervencion. Mantenimiento del Campus se
desplazara al lugar del suceso y a su llegada se integrarén en las labores de
intervencion, centrdndose especialmente en el control de instalaciones que
puedan influir en el desarrollo de la emergencia (evacuacion, confinamientos...)
- El Servicio de Prevencién se desplazara al objeto de gestionar la asistencia de
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los heridos y/o desperfectos materiales con las ayudas externas precisas.

- El Jefe de Intervencion se desplazara en primera instancia al CCIl. Recopilara
la informacion sobre el suceso por informe del Personal del CCl o por
desplazamiento y verificacion directa "in situ". Comprobara que se han avisado
a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios (en caso contrario ordenara su
realizacién inmediata). Ordenara el aislamiento del area o la evacuacion de la
misma.

Llegada de
Cuerpos de
seguridad
del estado

A su llegada, el Jefe de Intervencion les recibira en el punto de encuentro PE y
les informara sobre las caracteristicas de la situacion, estado de la evacuacion,
accesos disponibles, riesgos, etc., y les entregard los planos del Centro,
cediéndoles el mando y control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicion, si estos asi lo requieren.

Final de
emergencia

- Previo informe favorable de servicios sanitarios, el Jefe de Intervencién
ordenara al EAE transmitir al personal la orden de restablecer servicios.

- EI EAE comunicara esta orden al personal, procediendo al retorno al Centro y
vuelta a la normalidad.

IMPORTANTE: EIl Jefe de Intervencion realizara un informe al objeto de adoptar
las medidas correctoras necesarias para evitar la repeticion del suceso. Llevara
un archivo histérico de sucesos habidos, actuaciones seguidas y medidas
adoptadas.

del edificio.

3.2.12.- Plan de actuacién contra Riesgos derivados del estado de conservacién

3.2.12.1.- Niveles de em

ergencia

Conato de emergencia
relacionado con estado de
conservacion del edificio.
(Caida de objetos,
desplomes, instalaciones)

Emergencia que puede ser controlada de forma rapida y sencilla por el personal
de la zona con los medios de proteccidon del local, dependencia o sector y no
supone mayor complejidad.

Emergencia relacionada
con el estado de
conservacion del edificio
(Caida de objetos,
desplome, instalaciones)

Por exclusién, se considerara como tal, cualquier accion que tenga que ver con
la posibilidad de grandes incidentes o accidentes provocados por falta de
conservacion del edificio que superen la capacidad de intervencién del personal.
Se precisara en este caso la actuacién de todos los Equipos y medios de
proteccién del Centro y la ayuda de los Servicios de Socorro y Salvamento
Exteriores en caso de producirse algun incidente. Conlleva la aplicacién de
posibilidad de evacuacion parcial o total..

3.2.12.2.- Medios de act

uacion disponibles.

Elementos de deteccion

- De forma humana, por percepcién directa de la situacién y posterior aviso a
cualquier componente de la organizacién en emergencias.

- Control por el servicio de mantenimiento en funcién de los controles periddicos
realizados al edificio y sus instalaciones.

Elementos de intervencion
en conato de emergencia
relacionado con el estado
de conservacion del
edificio.

- Intentar hacer frente a la incidencia con los medios disponibles.

- Avisar al Jefe de Emergencias y mantenimiento.

- Evitar riesgos innecesarios y acciones temerarias.

- Evitar mediante acciones directas las causas que puedan agravar el accidente
(corte de instalaciones, como suministro eléctrico, de gas, aislamiento y acotado
de la zona, evacuacion parcial o total, en funcion de la magnitud del suceso...).

Elementos de intervencion
en emergencias
relacionadas con estado de
conservacion del edificio

Se procedera a comunicar la situacion a los servicios externos, Bomberos
Policia, Guardia Civil, Proteccion civil, servicios sanitarios a fin de que pongan
en marcha protocolos establecidos.

Llamada a servicios
externos de emergencias

Ante la menor duda sobre la magnitud y/o posible control de un conato o
emergencia, serd de maxima prioridad la llamada a los servicios externos de
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emergencias, Bomberos, servicios sanitarios Policia Nacional, Guardia Civil,
Policia Local y Proteccién Civil.

Observaciones:

3.2.12.3.- Actuacion contra Emergencias derivadas del estado de conservacion del edificio.

NO

Denominacién

Acciones a realizar

Deteccion y
alarma

Recepcién de una alarma por parte del Personal del Centro de Control Interno
(CCly:
- Llamada telefénica al CCl (Conserjeria) o0 aviso personal.

b Comprobacién

-Recibido el aviso, el CCI identificara el lugar del suceso, pedir datos al
interlocutor).

- Localizado el origen, el CCI contactara telefonicamente con el Equipo de
Alarma y Emergencia (EAE) de la planta afectada o personalmente si fallan las
comunicaciones, al objeto de realizar su comprobacion.

IMPORTANTE: Todo aviso de alarma debera ser comprobado y anotado en el
libro de control.

c Falsa alarma

- Si tras el reconocimiento de la zona, el EAE no observa nada anormal,
comunicara con el CCI para informarle y se restablecera el servicio.

Incidencia
real

Contingencia leve (conato de emergencia derivada del estado de
conservacion del edificio):

- En la zona afectada, el Equipo de Intervencion (El) enterado de la alarma,
realizara una primera intervencién encaminada al control inicial de la
emergencia: controlar preventivamente la zona, aislar, cortar suministro
eléctrico, de agua, de gas....

- El Personal del EAE desplazado, a su llegada, confirmara la alarma al CCl,
comunicando su posible control. Solicitara el aviso al personal del Centro de
control Externo (CCE o Servicio de Seguridad) y Mantenimiento del Campus en
caso de precisar mayor ayuda o el control de instalaciones y colaborara en el
desalojo preventivo de la zona.

- Controlada la situacion a nivel de conato, el EAE comunicara este hecho al
CCl y junto con el El de la zona procederan al restablecimiento de servicios.
hecho al CCl y junto con el El de la zona procederan al restablecimiento de
servicios. El CCl informara posteriormente al Jefe de Intervencion.

- Atencién a los heridos, si procede.

- El Jefe de Intervencion informara al Director del Servicio de Mantenimiento en
caso de desperfectos materiales y servicio de asistencia sanitaria en caso de
heridos.

Contingencia grave (emergencia derivada del estado de conservacion del
edificio):

Ante evolucién desfavorable o a la menor duda en el control de la situacion:

- El Personal desplazado del EAE comunicara el hecho al CCI, con el fin de
avisar a los servicios de emergencias, Jefe de Intervencién, CCE,
Mantenimiento del Campus (si previamente no ha sido avisado) y Servicio de
Prevencién para la gestion de la asistencia a los heridos, si los hubiere).
Ordenara el desalojo de la zona afectada (evacuacién parcial o total).

IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., el
Personal desplazado del EAE procedera directamente a la peticion de la Ayuda
Externa necesaria (Bomberos, Servicios de emergencia, Policia, Guardia Civil

Movilizacién de
medios

El CCl movilizara a la totalidad de ayudas disponibles:

- Medios internos: Jefe de Intervencion, CCE, Mantenimiento del Campus y
Servicio de Prevencién.

- Medios externos: Policia, Guardia Civil, Proteccion civil, servicios sanitarios,
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112, etc.

Emergencia
general

Movilizados por el CClI:

- El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la posible orden
de Evacuacion General del Jefe de Intervencion. Mantenimiento del Campus se
desplazara al lugar del suceso y a su llegada se integraran en las labores de
intervencion, centrdndose especialmente en el control de instalaciones que
puedan influir en el desarrollo de la emergencia (evacuacion, confinamientos...)
- El Servicio de Prevencién se desplazara al objeto de gestionar la asistencia de
los heridos y/o desperfectos materiales con las ayudas externas precisas.

- El Jefe de Intervencion se desplazara en primera instancia al CCIl. Recopilara
la informacion sobre el suceso por informe del Personal del CCl o por
desplazamiento y verificacion directa "in situ". Comprobara que se han avisado
a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios (en caso contrario ordenara su
realizacién inmediata). Ordenara el aislamiento del area o la evacuacion de la
misma.

Llegada de
Cuerpos de
seguridad
del estado

A su llegada, el Jefe de Intervencion les recibira en el punto de encuentro PE y
les informara sobre las caracteristicas de la situacion, estado de la evacuacion,
accesos disponibles, riesgos, etc., y les entregard los planos del Centro,
cediéndoles el mando y control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicion, si estos asi lo requieren.

Final de
emergencia

- Previo informe favorable de servicios sanitarios, el Jefe de Intervencién
ordenara al EAE transmitir al personal la orden de restablecer servicios.

- El EAE comunicard esta orden al personal, procediendo al retorno al Centro y
vuelta a la normalidad.

IMPORTANTE: EIl Jefe de Intervencién/Emergerncias realizara un informe al
objeto de adoptar las medidas correctoras necesarias para evitar la repeticion
del suceso. Llevara un archivo histérico de sucesos habidos, actuaciones
seguidas y medidas adoptadas.

3.2.13.- Ataque terrorista.

3.2.13.1.- Niveles de emergencia

Conato de emergencia
relacionado con ataque
terrorista.

Dada la peligrosidad de estos ataques, el alto nivel actual de riesgo ante
amenazas terroristas y el libre acceso al edificio, no se considera esta opcién,
pues solo personal especializado del ejército o policia pueden hacer frente

a estas amenazas. No se contempla por tanto el conato.

Emergencia relacionada
con ataque terrorista.

Por exclusién, se considerara como tal, cualquier accién que tenga que

ver con la posibilidad de ataques de terroristas armados que superen la
capacidad de intervencién del personal. Se precisara en este caso la
actuacion de todos los Servicios de Socorro y Salvamento Exteriores y ayuda
y colaboracién de los Equipos y medios de proteccién del Centro en caso de
producirse alguna situacion terrorista. Conlleva la aplicacién de necesidad de
evacuacion total, activando todos los protocolos antiterroristas a nivel
nacional.

3.2.13.2.- Medios de actuacion disponibles.

Elementos de deteccion

- De forma humana, por percepcion directa de la situacion y posterior aviso a
cualquier componente de la organizacién en emergencias, policia, guardia
civil.

- Cualquier persona puede dar la voz de alarma a la menor sospecha o
indicio.

Elementos de intervencion
en emergencias
relacionadas con ataque
terrorista.

Se procederd a comunicar la situacion a los servicios externos, Bomberos
Policia, Guardia Civil, Proteccion civil, servicios sanitarios a fin de que
pongan en marcha protocolos establecidos.

El ministerio del interior dispone de protocolo de actuacion antiterrorista que
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debera ser aplicado de inmediato (El actual sistema de niveles entrd en vigor
en

mayo del 2015 como consecuencia de la publicacién de la Instruccién
3/2015 de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se actualiz6 el
Plan de Prevencion y Proteccion Antiterrorista)

Llamada a servicios
externos de emergencias

Ante la menor duda sobre la magnitud y/o posible control de un conato o
emergencia, sera de méxima prioridad la llamada a los servicios externos
de emergencias, Bomberos, servicios sanitarios Policia Nacional, Guardia
Civil, Policia Local y Proteccion Civil.

Observaciones:

3.2.13.3.- Actuacion contra Emergencias derivadas de un ataque terrorista.

NO

Denominacién

Acciones a realizar

Deteccion y
alarma

Cualquier persona puede comunicar la alarma mediante llamada a los cuerpos
de seguridad del estado.

Recepcién de una alarma por parte del Personal del Centro de Control Interno
(CCl):

- Llamada telefénica al CCl (Conserjeria) o aviso personal.

Comprobacién

-Recibido el aviso, el CCI identificara el lugar del suceso, pedir datos al
interlocutor).

- Localizado el origen, el CCI contactara telefénicamente con el Equipo de
Alarma y Emergencia (EAE) de la planta afectada o personalmente si fallan las
comunicaciones, al objeto de realizar su comprobacion.

IMPORTANTE: Todo aviso de alarma deber& ser comprobado y anotado en el
libro de control.

Falsa alarma

- Si tras el reconocimiento de la zona, el EAE no observa nada anormal,
comunicara con el CCl para informarle y se restablecera el servicio.

Incidencia
real

Mientras los cuerpos de seguridad del estado se desplazan al edificio y toman
parte de la situacién se seguiran los siguientes consejos:

-CORRER.

Escapar si se puede.

Considerar la opciéon mas segura

¢ Existe alguna ruta de escape segura?, Si no esconderse.

Huir siempre que ello no suponga exponerse a un peligro mayor.

Insiste a otros a huir contigo. Intentar no dejar a nadie detras. Dejar atras
cualquier pertenencia.

-ESCONDERSE.

Si no se puede huir mejor esconderse

Buscar cobijo en lugar seguro de armas de fuego

Si se puede ver al atacante, es posible que el atacante pueda verte
Esconderse

no significa estar a salvo. Las balas pueden atravesar paredes, cristales,
puertas, etc.

Tener consciencia de la disposicion de salidas

Intentar no permanecer atrapado

Silenciar el teléfono movil y mantenerse callado

Intentar parapetarse con algo y mantenerse alejado de las puertas, pues es
por

donde los atacantes acceden en primera instancia COMUNICAR. (Lo que la
Policia necesita saber). Localizacion, ¢ Donde estan los atacantes?

Hacia donde se dirigen, ¢ Donde fue la dltima vez que se les vio?
Descripcion de los atacantes, Ropas, aspecto, armas que portan, rehenes,
bajas,

lesiones, informacion del edificio, accesos, salidas.
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Impedir el acceso de mas personas al edificio desde el exterior.

Movilizacién de
medios

- Medios externos: Bomberos, Policia, Guardia Civil, Proteccion civil, servicios
sanitarios, 112, etc.

Los medios humanos dispuestos en el presente Plan de Autoproteccién
seguiran las instrucciones como el resto del personal y deberan comunicarlas
a todas las personas posibles, no debiendo actuar de otro modo, pues también
son posibles blancos de los terroristas.

Emergencia
general

Movilizados por el CClI:

- El CCE se desplazara al CCl y a su llegada esperara a recibir la posible orden
de Evacuacion General del Jefe de Intervencion. Mantenimiento del Campus se
desplazara al lugar del suceso y a su llegada se integraran en las labores de
intervencion, centrdndose especialmente en el control de instalaciones que
puedan influir en el desarrollo de la emergencia (evacuacion, confinamientos...)
- El Servicio de Prevencién se desplazara al objeto de gestionar la asistencia de
los heridos y/o desperfectos materiales con las ayudas externas precisas.

- El Jefe de Intervencion se desplazara en primera instancia al CCIl. Recopilara
la informacion sobre el suceso por informe del Personal del CCl o por
desplazamiento y verificacion directa "in situ”. Comprobara que se han avisado
a los Servicios de Ayuda Exterior necesarios (en caso contrario ordenara su
realizacién inmediata). Ordenara el aislamiento del area o la evacuacion de la
misma.

Llegada de
Cuerpos de
seguridad
del estado

A su llegada, el Jefe de Intervencion les recibira en el punto de encuentro PE y
les informaré sobre las caracteristicas de la situacion, estado de la evacuacion,
accesos disponibles, riesgos, etc., y les entregard los planos del Centro,
cediéndoles el mando y control de las operaciones. Todos los Equipos se
pondran a su disposicion, si estos asi lo requieren.

A la llegada de la policia y cuerpos de seguridad del estado se seguiran las
siguientes normas:

Sequir las instrucciones de los oficiales en todo momento. Mantener la calma.
Considerar la posibilidad de moverse a un area mas segura

Evitar movimientos rapidos y repentinos que puedan confundir a la policia con
una posible amenaza para ellos.

Mantener las manos a la vista.

La policia podria apuntarnos con un arma, tratarnos rudamente e
interrogarnos.

Podrian confundirnos con un atacante.

La policia nos evacuara cuando la situacién sea considerada segura.

Final de
emergencia

La Policia, Guardia Civil daran la emergencia por finalizada una vez sea
considerada la situacion por éstos bajo control.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735

e-mail: manten7@us.es




a~ Servicio de

3 Mantenimiento
R/C Unidad de C.C.
. yAL.

Pabellon de Uruguay

Plan de Autoproteccion
Documento Abreviado

2° Actualizacion

Julio 2018 | Pagina39

3.3. Identificacion y funciones de las personas y
equipos que llevaran a cabo los procedimientos de
actuacion en caso de emergencia.

del Centro

Contenido

Cargo Dotacién Funciones
Coordinacién general y toma de decisiones
Comprobacion de la realizacion del aviso

_ a los Medios de Ayuda Externa
Jefe de 1 Titular + 1° Suplente Ordenar la evacuacion
Intervencion 2° Suplente: - Persona Recibir en el exterior la inf i6n de |
ny designada por la Direccion ecibir en el exterior la informacion de los
Emergencia Equipos de Emergencia

Ser Unico interlocutor ante los servicios
externos de emergencia

Ordenar la vuelta a la normalidad

Equipo de Intervencion

La totalidad del personal
de servicio

Notificar deficiencias en su zona
Transmitir la alarma de incendio

Extinguir el fuego a nivel de conato
Confinar el incendio

Informar al Jefe de Emergencia en exterior

Equipo de Alarmay
Evacuacion

La totalidad del personal
de servicio:

Sétano: 1 pers.
Planta Baja: 4 pers.
Planta 12: 1 pers.

Comprobar y valorar alarma personalmente
Canalizar la evacuacion de planta
Comprobar planta evacuada

Informar en exterior al Jefe de Intervencion
Controlar accesos

Centro de Control
Interno

La totalidad del personal
de servicio:

Turno de mafiana: 3 pers.
Turno de tarde: 2 pers.

Recibir alarmas y comprobar

Movilizar ayudas externas e internas
Transmitir orden de evacuacion

Informar en exterior al Jefe de Intervencion
Colaborar en restablecimiento de
servicios

Centro de Control
Externo

Vigilante de
24h.

seguridad

Apertura de los accesos para vehiculos al
recinto
Controlar acceso principal del edificio

Mantenimiento del
Campus

La totalidad del personal
de servicio

Control y maniobra de las instalaciones
generales

Funciones asignadas a Equipo de
Intervencién en zonas de instalaciones y
afines

Servicio de Prevencion
de Riesgos Laborales

Personal del Servicio

Gestion de asistencia a los heridos
Recepcion y coordinacion de Ayudas
Sanitarias Externas
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DIRECTOR DEL PAU

Titular: D. José Antonio Vega
Gonzalez

Teléfono: 954.48.60.05

/

-

JEFE DE INTERVENCION/
EMERGENCIA

Titular: D. José Antonio Vega Gonzalez:
Teléfono: 954.48.60.05
Suplentes: D. José Leon Flores
Teléfono: 954.48.60.24
D.Carmen Rodriguez Blanco:
954.48.60.15

~

)

/CENTRO CONTROL\

INTERNO

Mafanas:
Dotacidn: 3 personas
Horario: 08:00-15:00

/

EXTERNO

Tardes:
Dotacion: 2 personas
Horario: 14:30-21:30

TN

— /L

Qléfono: 954.48.60.00 J

EQUIPO DE EQUIPODE
INTERVENCION ALARMAY
EVACUACION
Dotacién:
La totalidad de los P. Sétano:1pers.
trabajadores del P. Baja: 4 pers.
Centro

P. 12 1 pers.

~

Horario: 24h

-

CENTRO CONTROL

Dotacion: 1 vigilante

Teléfono: 954 55 79 01

~

)

4 )

)

)

- /

SERVICIO DE
PREVENCION SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Dotacion: Dotacia
.. otacion:
Personal del Servicio. .
Teléf Personal del Servicio.
eléfono: .
Teléfono:
954.48.65.72 954.51.11.12
199000

—
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3.4. Identificacion del Responsable de la puesta en
marcha del Plan de Actuacion ante Emergencias.

La responsabilidad recae sobre el titular de la actividad, la Universidad de Sevilla, la cual podra
delegar sobre el Director del Plan de Autoproteccion y la coordinacion de las acciones necesarias
para su implantacion.

Conforme a la legislacion vigente Real Decreto (393/2007) Disposiciones generales 1.5

TENDRAN LA OBLIGACION DE PARTICIPAR, EN LA MEDIDA DE SUS CAPACIDADES, EN EL
PLAN DE AUTOPROTECCION, Y ASUMIR LAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS EN

DICHO PLAN

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
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3.4.1 Instrucciones de actuacion para el Director del PAU

Sus funciones seran segun el R.D 393/2007 por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion
de los Centros las siguientes:

1.

Es el responsable del mantenimiento y revisién del PAU, siendo asumida esta funcion de
gestién y coordinacion por el Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla

Es el responsable de la implantacion del PAU y presidira el Comité de Autoproteccion, contando
para ello con el asesoramiento del SEPRUS, Servicio de Mantenimiento y la Unidad de
Seguridad.

Seré el responsable de la organizacidon seguimiento y control de la formacidn teérico-practica e
informacion a los trabajadores, necesaria para la implantacién del PAU.

Establece la situacion de emergencia en funcién del nivel de gravedad, de acuerdo con el Jefe
de Intervencién/ Emergencia.

Colabora con el responsable de Servicios Publicos de Extincion de Incendio y Salvamiento
prestandole el apoyo necesario.

Determina el contenido de la informacién para las administraciones publicas y en su caso para
los medios de comunicacion. Realizandose a través del SEPRUS la comunicacion previa a los
ejercicios de evacuacion, a Proteccién Civil y a los medios de comunicacion.

Coordina de forma periédica la organizacion, fecha y hora de los ejercicios de evacuacion
periodicos.

Importante: Debera estar localizable
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3.5. Instrucciones de actuacion en caso de emergencia.

3

.5.1. Instrucciones de actuacion para el Jefe de Intervencion y

Emergencia (J.1.E.)

Es el responsable de la aplicacion del Plan de Autoproteccion. Realizara la coordinacion general de
actuaciones. Ordenara la evacuacion de la zona afectada en caso necesario y comprobara la
realizacion de los avisos a los Servicios de Ayuda Exterior e Interior.

Debera estar siempre localizable y en caso de ausencia, notificara al CCl el nombre y situacion de su
sustituto.

EN CASO DE INCENDIO

Dirijase al Centro de Control Interno (Conserjeria) y recabe la informacion sobre lo sucedido (bien por
informe verbal o desplacese a comprobarlo directamente "in situ").

Controlada la situacion a nivel de conato, ordene restablecer el servicio. Informe a la Unidad

de Seguridad.

En caso de evolucion desfavorable de un conato o ANTE LA MENOR DUDA EN EL CONTROL DE LA
SITUACION, compruebe que el Centro de Control Interno ha avisado a los Bomberos, Servicios de
Ayuda Exterior necesarios, Centro de Control Externo (Servicio de Seguridad del Campus),
Mantenimiento y Servicio de Prevencion; en caso contrario, solicite la realizacién de estos avisos
inmediatamente. Ordene el aislamiento del area y el cese en las labores de extincion. Proceda a la
aplicacion del Plan de Evacuacion.

Reciba a la Ayuda Exterior. Informeles sobre el estado de la situacion, riesgos, accesos, tomas de
agua, estado de la evacuacion, etc. Entrégueles los planos del Centro y permanezca a su disposicion.
Finalizada la emergencia y previo informe favorable de Bomberos, restablecer servicios.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

Recopile el mayor nimero de datos y compruebe si se ha rellenado el cuestionario de amenaza de
bomba. Comunique el hecho a la Unidad de Seguridad de la Universidad, si previamente no lo ha hecho
el Servicio de Seguridad. Confirmada la amenaza asegurese que el CCE ha informado a la Policia
Nacional y actle segun sus instrucciones. Trate la informacion de forma confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1

2.

3.

4,
5.

6.

. Determine la urgencia, alcance, servicios minimos (si se precisan) y recorridos a adoptar o excluir.
Compruebe la liberacion de los accesos.

Compruebe que el Centro de Control Interno ha avisado a la Ayuda Externa, Servicios de
Seguridad, Mantenimiento y Servicio de Prevencion.

Ordene al Centro de Control Interno transmitir la orden de evacuacién correspondiente:

Evacuacioén sin urgencia: Comunicacion personal discreta o teléfono al Equipo de Alarma y Evacuacion
del CCI. Evacuacion urgente: Transmision por sirena desde el CCl y recorrido ascendente de
confirmacion de la Orden de Evacuacion por parte del CCI.

En el exterior: Recopile los partes de evacuacién del Equipo de Alarmay Evacuacion.

Reciba a la Ayuda Exterior. Inférmeles sobre el estado de la situacién, riesgos, accesos, tomas de
agua, estado de la evacuacién, etc. Entrégueles los planos del Centro y permanezca a su disposicion.
Controlada la situacion y previo informe favorable de los Servicios de Ayuda Exterior, restablecer

servicios.

7.

8

Informe del suceso a la Unidad de Seguridad de la Universidad, al objeto de adoptar las medidas
necesarias para evitar su repeticion.
. Lleve un archivo historico sobre sucesos habidos y medidas adoptadas.

IMPORTANTE:
Coordine en todo momento con el Servicio de Prevencion la atencién a los heridos.

Co

mo punto de encuentro se establece:
- Recinto exterior con sefnalizacion de “PUNTO DE ENCUENTRO”
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3.5.2 Instrucciones de actuacion para el Equipo de
Intervencion (E.I.)

Todos los trabajdores formaran parte del E.I. Su funcion sera ofrecer una primera reaccién contra incendio
encaminada a su control y extinciéon. Su dmbito de actuacion serd su planta respectiva.

EN CASO DE INCENDIO

1)

2)

3)

4)

Alarma de incendio: Si la llamada es telefonica dirijase al lugar que le han indicado y compruebe
la incidencia (Nunca actuar en solitario).
Si detecta un fuego, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por teléfono: 954.48.60.00,
enviando a un compafiero o desplazandose personalmente si es preciso).
Si considera el fuego facilmente controlable: desaloje preventivamente la zona (aparte curiosos), aisle el
foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas, recuerde
no utilizar agua en presencia de tension eléctrica.
Si considera el fuego no controlable:
No ponga en peligro su integridad fisica y ordene desalojar la zona (evacuacion parcial).
Evite su propagacion: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas.
Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuacién general.
Fin de emergencia: controlada la situacion, restablecer servicios.
IMPORTANTE: Transmita la alarma (pida ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacion al Centro de Control Interno (Telf.: 954.48.60.00) y siga puntualmente sus
indicaciones.

Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de Control
Interno (Conserjeria) (954.48.60.00) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma
confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

Si le comunican realizar "Evacuacion sin Urgencia" (Transmision verbal discreta del Equipo de Alarma y
Evacuacién): proteja los bienes que tengan valor econémico, documental, etc. y desconecte instalaciones.
Colabore en el desalojo de su zona de la forma menos alarmante posible.

Sile comunican orden de Evacuaciéon Urgente (Sirena general del edificio y comunicacion verbal
apremiante del Equipo de Alarma y Evacuacion): abandone cualquier actividad y dirijase hacia la salida
mas préxima y atendiendo Unicamente a salvar la integridad de las personas.

Si se encuentra en una dependencia con visitas, alumnos, tranquilice a las personas, pero actie con
firmeza para conseguir una evacuaciéon rapida y ordenada de la dependencia. Dirijales hacia la via
practicable méas proxima y procure que no se aglomeren en las salidas. Si existe humo, ordene taparse
nariz y boca con un pafuelo, a ser posible himedo (caminar agachado si es necesario). Coordine el
traslado de heridos al exterior. Compruebe que no quedan rezagados y que ha salido todo el personal. No
permita usar los ascensores.

En el exterior: dirfjase al punto de encuentro. Comunigue novedades al Jefe de Intervencion si la
incidencia tuvo lugar en su planta. Colabore con los Servicios de Ayuda Exterior si su ayuda es requerida y
permanezca a disposicion del Jefe de Intervencion.

Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencion lo determine y colabore en
agilizar el retorno al edificio y restablecer la normalidad.

IMPORTANTE:

Como punto de encuentro se establece:
- Recinto exterior con senalizacion de “PUNTO DE ENCUENTRO”
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3.5.3 Instrucciones de actuacion para el Equipo de Alarmay
Evacuacion (E.A.E.)

Su funcidn serd dirigir la evacuacion rapida y ordenada en caso necesario. Su ambito de aplicacién
sera el sector de su planta respectiva.

EN CASO DE EVACUACION

1. Dirijase al punto de E.A.E, rompa el cristal de la caja y coléquese el chaleco identificativo.

2. Evacuacion de su sector:

2.1 Si le comunican realizar "Evacuacion sin Urgencia" Transmision verbal discreta. Transmita
inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona. Proteja los bienes que tengan
valor econémico, documental, etc.

2.2 Si le comunican orden de Evacuacién Urgente (Sirenas del edificio y comunicacion verbal
apremiante. Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona atendiendo
Unicamente a salvar la integridad de las personas.

2.3 Durante la evacuacion:

» Canalice el flujo de evacuacion horizontal y vertical segun, se indica en planos.

» Tranquilice a las personas, pero actle con firmeza para conseguir una evacuacion rapida
y ordenada de la dependencia. Dirijales hacia la via practicable mas proxima y procure
gue no se aglomeren en las salidas.

» No permita usar los ascensores.

» Si existe humo, ordene taparse nariz y boca con un pafiuelo, a ser posible hUumedo
(caminar agachado si es necesario). Compruebe que no quedan rezagados y que ha
salido todo el personal.

» Asistencia a minusvalidos: Coordine el desplazamiento de los minusvalidos a los puntos
de refugio.

» No permita el paso a zonas evacuadas.

» En el exterior: dirijase al punto de encuentro. Comunigue novedades al Jefe de
Intervencion. Permanezca a disposicion del Jefe de Intervencion.

3. Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencion lo determine y
colabore en agilizar el retorno al edificio y restablecer la normalidad.

IMPORTANTE: Como punto de encuentro se establece:
- Recinto exterior con senalizaciéon de “PUNTO DE ENCUENTRO”

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1. Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informaciéon de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacion al Centro de Control Interno (Tel 954.48.60.00) y siga puntualmente
sus indicaciones.

2. Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en las

proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y abrir puertas

y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de Control Interno

(Conserjeria) (954.48.60.00) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma confidencial.
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3.5.4 Instrucciones de actuacion para el Servicio de
Mantenimiento del Campus

Su funcién sera el control y maniobra de las instalaciones generales del edificio. Se constituira como

Equipo de Emergencia de las zonas de instalaciones y afines.

EN CASO DE INCENDIO

. Alarma de incendio: Si se detecta un fuego, avise inmediatamente al Centro de Control Interno (por

teléfono: 954.48.60.00), enviando a un compafiero o desplazandose personalmente si es preciso.

. Si considera el fuego facilmente controlable: desaloje preventivamente la zona (aparte curiosos), aisle el

foco de incendio, e intente apagarlo con los extintores. Dirija el chorro a la base de las llamas, recuerde
no utilizar agua en presencia de tension eléctrica.

. Si considera el fuego no controlable:

- No ponga en peligro su integridad fisica y ordene desalojar la zona (evacuacion parcial).

Evite su propagacion: aparte material combustible, cierre ventanas y puertas.
- Permanezca en alerta ante la posible orden de evacuacion general.
En ambos casos: Colabore con el Equipo de Intervencién en las labores de control de la emergencia,
pero centre su intervencion en el control y manejo de instalaciones que puedan afectar al desarrollo de la
emergencia (parada de ventilacion, cierre de llaves de gas, desconexion de electricidad, etc.).

. Fin de emergencia: controlada la situacion, restablecer servicios.

IMPORTANTE: Transmita la alarma (pida ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

2

Aviso telefénico: mantenga la calmay anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacién de forma confidencial y evite su difusion innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Centro de Control Interno (Telf.: 954.48.60.00.) y siga puntualmente
sus indicaciones.

Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en

las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y abrir
puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de Control Interno
(Conserjeria 954.48.60.00) vy siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacién de forma
confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1 Sile comunican realizar "Evacuacion sin Urgencia" (Transmision verbal discreta del Equipo de Alarmay

Evacuacion): proteja los bienes que tengan valor econdmico, documental, etc. y desconecte instalaciones
utilizando los sistemas de parada controlada. Colabore en el desalojo de su zona de la forma menos
alarmante posible.

Si le comunican orden de Evacuacion Urgente (Sirena general del edificio y comunicacion verbal
apremiante del CCI o EAE): Transmita inmediatamente el aviso a todo el personal y visitas de su zona,
atendiendo Unicamente a salvar la integridad de las personas. Proceda a la parada de maquinas utilizando
los sistemas de paro de emergencia (si la situacién lo permite).

En ambos casos: Recibida la orden de evacuacién, transmita dicha orden al personal de su zona y
centre su atencién en el control de las instalaciones generales que afecten al proceso de evacuacion
(principalmente climatizacion, gas, electricidad). No permita usar los ascensores.

En el exterior: dirijase al punto de encuentro. Comunique novedades al Jefe de Intervencion y
permanezca a su disposicion. No permita el paso a zonas evacuadas. Colabore con los Servicios de
Ayuda Exterior si su ayuda es requerida.

Final de la Emergencia: restablezca el servicio cuando el Jefe de Intervencién lo determine.
IMPORTANTE:

Como punto de encuentro se establece:

- Recinto exterior con senalizacion de “PUNTO DE ENCUENTRO”
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3.5.5 Instrucciones de actuacion para el Servicio
de Prevencion de Riesgos Laborales

Su funcion sera la gestién de la atencion sanitaria a los heridos.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1.- Aviso telefonico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato

adjunto). Trate la informacién de forma confidencial y evite su difusion innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Centro de Control Interno (Telf. 954.48.60.00) y siga
puntualmente sus indicaciones.

2.- Objeto sospechoso: aislar el paguete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio

en las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona
y abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de
Control Interno (Conserjeria 954.48.60.00) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion
de forma confidencial.

EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACION

1. Al recibir un aviso de alarma de evacuacion el Servicio de Prevencién se desplazara, en caso de ser
necesario, para gestionar la atencion sanitaria a los heridos.

2. En funcién de su propia valoracion y caracteristicas del riesgo, el Servicio de Prevencidn
determinara enviar a los heridos a Centros Hospitalarios.

3. Coordinara con el Jefe de Intervencién la solicitud y recepcion de ambulancias y establecera el triaje
de heridos con el fin de regular la prioridad de salida a los centros hospitalarios (recuerde que el
objetivo es salvar el mayor nimero de vidas posibles).

4. En caso de precisarse el ingreso de algun herido, procedera a confeccionar un listado por hospitales
de destino.

5. Facilitara alos hospitales de destino los historiales médicos de los heridos que precisen ser
internado.

IMPORTANTE:

Como punto de encuentro se establece:

- Recinto exterior con seiializacion de “PUNTO DE ENCUENTRO”
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3.5.6 Instrucciones de actuacion para el Centro de Control
Interno (C.C.1.)

Su funcién seré la recepcién y transmision de alarmas y canalizar las comunicaciones de emergencia
con el exterior. Conocer la ubicacion de las llaves de corte de suministros.

EN CASO DE INCENDIO

1. Teléfonos y direcciones de emergencia: Mantener actualizadas las fichas con los teléfonos del personal
del Centro clave en emergencias, asi como Servicios de Ayuda Exterior.
2. Recepcion de alarmas: Recibido un aviso o activado el sistema de deteccion de incendios, solicitar al El
de la zona su comprobacién. TODO AVISO DE ALARMA DEBERA SER COMPROBADO.
3. Movilizacién de ayudas internas: Al solicitar el E.l. mayor ayuda o el control de instalaciones, avisar a
Mantenimiento (especialmente electricistas y climatizacién) y Personal Movil del C.C.E.:
Teléfono CCE. (Servicio Seguridad): 954.55.79.01
Teléfono Mantenimiento: 954.55.11.12.
4. Incendio: En caso de evolucién desfavorable y confirmada la situacion como incendio por el E.l. avisar a:
Bomberos: 080/112
- Jefede Intervencion: D. José Antonio Vega Gonzalez: 954.48.60.05
Servicio de Seguridad y Mantenimiento (si previamente no ha sido movilizado)
- Servicio de Prevencion: 954.48.65.72 / 19900
5. Comprobar la recepcién de los avisos. Procesar Unicamente llamadas relacionadas con la emergencia.
Mantener una linea abierta con el exterior. Efectuar los avisos telefonicos directamente.
IMPORTANTE: Ante riesgo inminente, demora en las comunicaciones, etc., solicitar directamente
Ayudas Externas necesarias desde el teléfono més cercano y ordenar el desalojo general del Centro.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1.- Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor nimero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Jefe de Intervencién (Telf.: 954.48.60.05) y siga puntualmente
sus indicaciones.

2.- Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio
en las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Jefe de
Intervencion (Telf. 954.48.60.05) y siga puntualmente sus indicaciones. Si no fuese posible comunicarse
con el Jefe de Intervencion avisar al Servicio de Seguridad del Campus (Telf. 954.55.79.01) Trate la
informacién de forma confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1. Orden de evacuacién: Seré responsabilidad del Jefe de Intervencidén o sustituto. En ausencia de los
responsables del Centro o riesgo inminente, el Centro de Control Interno podra asumir esta
responsabilidad en dltimo extremo (consultar al Servicio de Seguridad del Campus (Telf.:954.55.79.01)

2. Permanecer en el puesto y canalizar comunicaciones, tanto internas como externas. Solicitar los
Servicios de Ayuda Exterior necesarios.

3. Bloquear los ascensores en planta baja.

4. Transmitir la orden de evacuacion correspondiente:

- Evacuacién sin urgencia: Comunicacion telefénica o viva voz discreta al EAE.

- Evacuacion urgente: Activar el pulsador de alarma general de evacuacion desde el CCl y
autométicamente la megafonia general del Centro indicara orden de evacuacion. O Verbalmente
mediante recorrido ascendente, ‘por motivos de seguridad, por favor, desalojen inmediatamente
el edificio” (repetir 3 veces).

5. Permanecer en actitud vigilante y colaborar en la funcion de control de accesos.

6. Restablecer servicios cuando asi lo determine el Jefe de Intervencion.

IMPORTANTE:

- Como punto de encuentro se establece:

- Recinto exterior con senalizacion de “PUNTO DE ENCUENTRO”
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3.5.7 Instrucciones de actuacion para el Centro de Control
Externo (C.C.E.)

EN CASO DE INCENDIO

EN HORARIO ACADEMICO

FUERA DE HORARIO ACADEMICO EN
AUSENCIA DEL PERSONAL DEL C.C.I. o
FESTIVOS Y VACACIONES

1. Alarma de incendio: si se recibe un
aviso a través de la Central Contra
Incendios (TG), verbalmente o mediante
llamada telefénica.

2. De la orden al companero de dirigirse al
Centro (C.C.1.) para verificar la alarma y
proceder segun el PAU.

3. Controlar la salida principal del
Centro, donde se encuentra situado el
Punto de Encuentro.

1. Alarma de incendio: si recibe un aviso a través
de la Central Contra Incendios (TG),
verbalmente o mediante llamada telefénica.

2. De la orden al compariero de dirigirse al Centro,
para verificar la alarma y proceder segun
protocolo de actuacion.

PROTOCOLO DE ACTUACION:

- Nunca actuar en solitario, intente ir
acompafiado.

- Valore la magnitud del incendio. Si es de
pequefia magnitud y no tiene dudas en
sofocarlo, actie con el extintor mas cercano. En
otro caso intente confinar el incendio en la zona.
Avise al C.C.E.

- Si la situacion es grave y es necesario
actuar con rapidez: accione el pulsador de
alarma mas cercano.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

IMPORTANTE:

1 Recibida una comunicacion en este sentido, tratar esta informacién como confidencial.

2 Recopilar el mayor nimero de datos posibles y comunicar el hecho al Jefe de la Unidad de
Seguridad de la Universidad y Jefe de Intervencion. Actuar segun instrucciones.

En ausencia de los responsables del Centro, avisar a la Policia y seguir sus indicaciones.
Ante riesgo inminente, demora de las comunicaciones o falta de confirmacion por parte de las
Autoridades, ordene la evacuacién general del Centro.
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EN CASO DE EVACUACION

EN HORARIO ACADEMICO

FUERA DE HORARIO ACADEMICO EN
AUSENCIA DEL PERSONAL DEL C.C.I. o
FESTIVOS Y VACACIONES

1 Orden de evacuacién: Sera responsabilidad
del Jefe de Intervencion o sustituto. En
ausencia de los responsables del Centro o
riesgo inminente, el Centro de Control
Interno podra asumir esta responsabilidad
en ultimo extremo.

2 De la orden al compafiero de dirigirse al

Centro y ponerse a disposicion del Jefe de
Intervencion (J.1.)

FUNCIONES

Control de la salida principal del Centro,
donde se encuentra situado el Punto de
Encuentro.

Mantenga la entrada al Centro despejada
de personas, para facilitar el acceso a los
Servicios Externos de Urgencia.

Utilice el megéfono para hacerse oir.

No permita la entrada al Centro.

Infforme de la prohibicibn de mover los
vehiculos de los aparcamientos.

Permanezca a disposicion del Jefe
de Intervencién. Colabore con los Servicios
Externos de Urgencia si su ayuda es
requerida.

- Restablecer el servicio a la orden del Jefe
de
Intervencion.

1. El Servicio de Seguridad (C.C.E.) asumira la funcion
en caso de emergencia.

2. Activar el pulsador de ALARMA GENERAL (TG)
para dar la orden de evacuacion del Centro.

113

3. Comunicacién verbal con el megéafono “por

motivos de seguridad, por favor, evacuen
inmediatamente el Centro” repetir las veces

considere necesario.

4.  Se colocara el chaleco de color rojo y asumira las
funciones del Jefe de Intervencion.

MODELO DE LLAMADA

1) Llamo desde el Pabellon de Uruguay que se
encuentra situada en Avenida de Chile.

2) Soy el/lla Seguridad del Centro.

3) Tenemos un ___ (tipo de emergencia:
incendio, escape de gas, explosion, etc.).

4) Caracteristicas del Centro ___ (investigacion, docente,
gestion, etc.).

5) Es __ (caracteristicas: mucho humo, mucho fuego,
tuberia rota de gas, etc.).

6) Hay__ (cantidad de heridos, etc.).
7) Estamos evacuando el Centro.
8) Situacion del Punto de Encuentro

9) En el Centro se encuentran aproximadamente
(n° personas).

10) contacto rapido es el ___ (fijo o movil).
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3.5.8 Instrucciones de actuacion paralos alumnos

EN CASO DE INCENDIO

1.

2.

3.

Avise al Centro de Control Interno (Telf.: 954.48.60.00) enviando a un compariero o desplazandose
personalmente si es preciso).

Si conoce el manejo de los extintores, utilicelos dirigiendo el chorro a la base de las llamas. No
utilice agua en presencia de tension eléctrica.

Evite en todo caso la propagacion del humo y de las llamas al resto de la zona cerrando puertas y
ventanas, apartando los combustibles.

IMPORTANTE:
Recuerde transmitir la alarma (pedir ayuda) antes de intervenir. Procure no actuar en solitario.

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA

1.-

2.-

Aviso telefénico: mantenga la calma y anote el mayor niumero de detalles posible (utilice el formato
adjunto). Trate la informacion de forma confidencial y evite su difusién innecesaria entre el resto del
personal. Comunique la situacién al Centro de Control Interno (Telf. :954.48.60.00) y siga puntualmente
sus indicaciones.

Objeto sospechoso: aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. No utilizar emisoras de radio en
las proximidades. Comprobar la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y
abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda expansiva. Comunique el hecho al Centro de
Control Interno (Conserjeria) y siga puntualmente sus indicaciones. Trate la informacion de forma
confidencial.

EN CASO DE EVACUACION

1. Siga siempre las instrucciones del Equipo de Alarmay Evacuacion y Personal de los Centros de Control:

= No salga con objetos pesados o voluminosos.

* No retroceda a buscar “objetos olvidados”.

= En presencia de humo tapese la nariz y boca con un pafiuelo. Si existe mucho humo, camine agachado.
= No utilice los ascensores ni saque vehiculos del aparcamiento.

=  Si se encuentra con una visita, acompafiela hasta el punto de encuentro.

» Evite bloquear las puertas de salida en el exterior:

= Como punto de encuentro se establece: zona exterior de AE-1. (puerta principal en planta baja)
» Evite obstaculizar las vias de acceso.

» Tenga cuidado al cruzar la calle.

* No regrese al edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia.

IMPORTANTE:

- Como punto de encuentro se establece:
- Recinto exterior con senalizacion de “PUNTO DE ENCUENTRO”
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3.5.9 Instrucciones a visitantes

EN CASO DE EMERGENCIA

1. Si

descubre un incendio:

Avise al personal del Centro o active un pulsador de alarma.

Mantenga la calma. Existe un procedimiento de actuacion y personal
con formacion adecuada.

Si conoce el manejo de los extintores, utilicelos dirigiendo el chorro a la base de
las llamas. No utilice agua en presencia de tensién eléctrica.

2. En caso de evacuacion:

>

>

>

Desaloje la zona utilizando la ruta de evacuaciéon marcada y sefializada.
No utilice los ascensores ni saque vehiculos del aparcamiento.
Siga las instrucciones que le comuniquen el personal del Centro.

En el exterior, dirijase al punto de encuentro: zona exterior de PE (planta baja,
puerta principal).

Evite obstaculizar las vias de acceso.

No regrese al edificio hasta que le comuniquen el final de la emergencia
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3.5.10. Instrucciones de actuacion para minusvalidos (zonas
de rescate)

EN CASO DE INCENDIO o AMENAZA DE BOMBA

En caso de emergencia, las personas con discapacidad son mas vulnerables que el resto, bien sea por verse
afectadas por dificultades de movilidad o bien por otro tipo de limitaciones sensoriales que puedan influir en la
percepcioén de la situacidn. Por este motivo, estas personas podran solicitar que sus puestos de trabajo se
sitlen en plantas con salida directa al exterior del edificio.

Los E.A.E. deberan tener localizadas a aquellas personas cuyas caracteristicas personales puedan incrementar
el riesgo para ellos mismos o para el resto de los ocupantes del edificio, con objeto de actuar rapidamente en
caso de evacuacion.

Se trata de realizar una propuesta de zona de refugio para personas con minusvalia y los métodos mas factibles
de evacuacion de personas con discapacidad:

1. EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Considerando el mecanismo general de respuesta previsto para afrontar incendios y avisos de bomba, es
preciso tener en cuenta que, ante un eventual desalojo, serd necesario ofrecer una atencién personalizada a
las personas con discapacidad para prestarles una ayuda adecuada a su limitacién y, asimismo, minimizar las
consecuencias de su presencia en las vias de evacuacion en caso de emergencia.

De acuerdo con lo expuesto, en la mayoria de los casos es recomendable que la evacuacion de estas personas
se haga cuando los E.A.E. hayan verificado la evacuacion total de la planta o la zona que tengan asignada
dado que, una vez finalizado su desalojo, podra prestarse una mejor ayuda a la persona con discapacidad
aprovechando la menor presencia de obstaculos en las vias de evacuacion.

e TECNICAS DE TRASLADO

En caso de evacuacion, es conveniente consultar a las personas con dificultades de movilidad sobre el mejor
modo de proporcionarles ayuda, teniendo en cuenta en cada caso sus limitaciones especificas y el tiempo
disponible para la evacuacion.

En ocasiones, puede ser mas eficaz que los E.A.E. soliciten ayuda a un empleado con las condiciones fisicas
necesarias para colaborar en el traslado de la persona.

2. TRASLADO AL PUNTO DE REUNION O ENCUENTRO

La evacuacion tendra lugar siguiendo las indicaciones de los E.A.E., de forma ordenada y cumpliendo las
indicaciones de caracter general para casos de incendio o aviso de bomba.

Una vez evacuado el edificio y situado el conjunto del personal en el punto o puntos de reunién establecidos
en cada caso, los E.A.E. deberdn acompanfar a las personas con discapacidad, sin dejarles desatendidos en
ningln momento y prestandoles una ayuda adecuada a su limitacién.

3. INFORMACION UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Con objeto de hacer posible la correcta implantacién del presente protocolo, la Unidad de Prevencion de
Riesgos Laborales formara e informard sobre el contenido del mismo a los E.A.E., cuyos miembros podran
hacerle llegar cuantas observaciones consideren necesarias.
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Cuando sea necesario, la Unidad de Prevencion de Riesgos Laborales tendra en cuenta las posibles
particularidades que, en su caso, presenten los distintos casos existentes y propondra la adopcion de las
medidas preventivas y/ acciones correctoras que resulten oportunas

4. ADAPTACION DE PROTOCOLOS

En el mas breve plazo posible, los protocolos de actuacion del Servicio de Seguridad y del resto de
Departamentos, Servicios o Unidades implicados deberan adecuarse a las disposiciones de este protocolo en
orden a la consecucion de la mayor eficacia de actuacion en los supuestos de emergencia.

Observaciones:

e El edificio no dispone de una zona de refugio segun normativa*, por tanto, dadas las caracteristicas del
mismo se ha establecido una zona de rescate para personas con movilidad reducida.

e Estas zonas de refugio figuran en los planos

e La zona de rescate para minusvalidos se ha establecido en las inmediaciones de las escaleras ES-02 en
las plantas Primera y Segunda.

e Los minusvalidos no se trasladan al Punto de Encuentro, se dejan en el punto de rescate asignados en
cada planta.

Estas son las zonas mas préximas para facilitar la evacuacion por Planta Baja.
*Segun art. 9 del CTE-DB-SI:

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio:

1. En los edificios de uso Docente con altura de evacuacién superior a 14 m, toda planta que no sea zona de
ocupacion nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a
un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta
para el nimero de plazas que se indica a continuacién:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33
ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

En terminales de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de plazas
reservadas a personas con discapacidad.

Criterio para determinar la capacidad de una zona de refugio

El dimensionamiento de las zonas de refugio de una planta de aparcamiento conforme a Sl 3-9.1 no es
funcién directa del nUmero de plazas accesibles que exista en dicha planta, sino del nimero de ocupantes
a considerar en la misma conforme a Sl 3-2, tabla 2.1. Ver ademas los comentarios “Exigencia de mas de
una salida accesible” en el apartado 4.1 de esta Seccién y “Condiciones de las salidas accesibles” vinculado
al punto 4 de este apartado.

Zonas de refugio en aparcamientos en superficie

Cuando el aparcamiento de un establecimiento tenga una zona en superficie y plantas subterraneas, el total
de plazas accesibles que sean exigibles conforme a SUA 9-1.2.3 se pueden acumular y disponer Unicamente
en la zona en superficie, debiendo quedar dicha circunstancia convenientemente sefializada desde los
accesos al aparcamiento, con el fin de facilitar la localizacién de dichas plazas. La existencia de plazas
accesibles en un aparcamiento en superficie y al aire libre hace innecesario dotar al mismo, tanto de las
zonas de refugio como, obviamente, del paso a sector de incendio alternativo a los que se refiere este
articulo.

2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector
alternativo contard con algun itinerario accesible entre todo origen de evacuacion situado en una zona
accesible y aquéllas.
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3. Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

4. En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con

discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio
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CUESTIONARIO DE AMENAZA TELEFONICA DE COLOCACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

Mientras esté conversando con su interlocutor vaya anotando lo siguiente:
TEXTO DEL MENSAJE RECIBIDO DESDE EL TELEFONO

N°: HORA DE LA LLAMADA:

TIEMPO DE DURACION:

HORA DE LA EXPLOSION:

LUGAR DE COLOCACION:
NUMERO DE ARTEFACTOS COLOCADOS:
SI ESTAN ACTIVADOS:

ASPECTO EXTERIOR:

TAMANO:

MOTIVOS DEL ATENTADO:

VARON: HEMBRA: ADULTO:___ HOMBRE: NINO:

VOZ: CLARA: GRAVE: AGUDA: SUSURRANTE:

ACENTO: REGIONAL: EXTRANJERO: NERVIOSO: EBRIO:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE LA LLAMADA:
CATEGORIA LABORAL:
N° DE TELEFONO EN EL QUE SE RECIBE LA LLAMADA:

AVISO IMPORTANTE: COMUNIQUE INMEDIATAMENTE LO QUE ANTECEDE A SEGURIDAD DEL CAMPUS,
TLFNO.: 954.55.79.01.
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4. Integracion del plan de autoproteccion
en otro de ambito superior
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4. INTEGRACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION EN
OTRO DE AMBITO SUPERIOR

4.1 Protocolos de notificacion de emergencia

La llamada de emergencias externas se canaliza a todas a través del nimero de teléfono (112). Con el protocolo
de natificacion que indique el Servicio de Proteccion civil de Sevilla.

La notificacion de la emergencia se realiza normalmente en tres direcciones.

1°.- Del descubrimiento del siniestro o emergencia al Centro de Control.

2°.- Del Centro de Control al Director del Plan de Autoproteccion, Director del Plan de Actuacion, Equipos de
Emergencia, trabajadores y usuarios.

3°.- Del Centro de Control a los servicios de ayuda exterior, concretamente al Centro de Coordinacién
Municipal de Emergencias o en su defecto al Centro de Coordinacion de Emergencias de la Comunidad
Auténoma.

1°.- Deteccion de la emergencia al CCC.

La persona que descubra la emergencia, se realizara la comunicacion al CCC o Jefe de Emergencia.
Dicha comunicacién se realizara de forma verbal o en su caso mediante medios telefonicos. Dicha
comunicacion incluira informacion relativa a:

Lugar del siniestro

Tipo de siniestro y de emergencia

Acciones realizadas.

2°.- ElI CCC al Director del Plan de Autoproteccién, Director del plan de Actuacién, Equipos de emergencia,
trabajadores y usuarios.

El CCC o Jefe de Emergencia, avisara al Director del Plan de Autoproteccién, Director del plan de Actuacién,
Equipos de emergencia, trabajadores y usuarios

Dicha comunicacion se realizara de forma verbal o en su caso mediante medios telefénicos, intentando no alarmar
a los usuarios. Dicha comunicacion incluird informacion relativa a:

Lugar del siniestro

Tipo de siniestro y de emergencia

Acciones realizadas.

Respuesta ante la emergencia (unavez valorada la misma por el Jefe de Emergencia).

3°.- EI CCC alos Servicios de Ayuda Exterior.

Cuando la emergencia no es afrontable con los propios medios, y asi ha sido declarado por el Jefe de
Emergencias, el CCC (o Jefe de Emergencia) se encargara de realizar la llamada telefonica a los servicios de
emergencia externo, prioritariamente a través del 112, ya que en una sola llamada se estan avisando a todos los
servicios necesarios.

Tipo de emergencia.

Acciones realizadas

Existencia de victimas

Teléfono de contacto

Cualquier informacion que nos sea requerida

La Ayuda externa posee una cualificacién profesional y dispone de recursos que les capacitan para una
intervencién especializada. Por lo tanto, resultan ser el escalén dominante ante la respuesta a un suceso.

En determinado caso, si asi lo determina el Jefe de Emergencia, se optara por llamar al Servicio de

Emergencia requerida, y posteriormente al 112 si la emergencia evoluciona negativamente.
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La ayuda externa la componen de manera comun los servicios siguientes:

Bomberos

Su intervencion sera requerida para la extincion de incendios y el rescate de victimas y atrapados. En general, se
solicitara su participacion siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de las personas (derrumbar un
alero en mal estado que supone un riesgo de caida de objetos para las personas, apuntalar...).

Asistencia sanitaria
Se demandara su presencia para atencion primera o la evacuacion de los heridos, el traslado e ingreso a centros
hospitalarios, etc...

Policia Nacional/Guardia Civil
Para el mantenimiento del orden publico, el control de accesos, la proteccion de personas y bienes o para tareas
propias como las de Policia Judicial.

Policia Local

Se solicitara su presencia para el control del trafico, el apoyo a la evacuacion o cualquier otra tarea que precise
de su colaboracion. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes de los cuerpos y fuerzas
del orden publico, en caso de imposibilidad de aquellos. En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros
servicios municipales.

Proteccion Civil
Disponen de autoridad, medios de comunicacion y capacidad como para preparar dispositivos de largo alcance
frente a sucesos graves (catastréficos) o de localizar y poner a disposicién recursos de cualquier tipo.
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4.2 La coordinacion entre la direccion del Plan de
Autoproteccion y la direccion del Plan de Proteccion Civil
donde se integre el Plan de Autoproteccion

El Plan de Autoproteccion debe integrarse en los Planes de Proteccion Civil de ambito local.

La coordinacion se realizara segun los protocolos e indicaciones que marque la Direccién del Servicio de
Proteccién Civil en Sevilla.

Los Servicios de Ayuda Externa municipales, en principio son: Policia Local, Servicio de Prevencion y Extincion
de Incendios y Salvamentos y Empresa Publica de Emergencias Sanitarias. (EPES).

Una vez que se ha solicitado la ayuda de los Servicios Externos de Urgencia, cuando lleguen al Centro y sean
informados por el Jefe de Intervencion, se haran cargo de la resolucion de la emergencia.

En funcién de la evolucion de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de Intervencion del Servicio de Ayuda
Exterior podra proponer a la Autoridad politica la activacion del Plan de Proteccion Civil de &mbito local.

En caso de activarse el Plan de Proteccién Civil de ambito local, la Direccion de la emergencia correspondera al
Director del Plan.
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4.3 Las formas de colaboracion de la Organizacion de
Autoproteccion con los planes y las actuaciones del
sistema publico de Proteccion Civil

Este Plan de Autoproteccion se encuentra encuadrado dentro de las normas que dictamina el plan de
emergencia Territorial de la ciudad de Sevilla. La colaboracion por parte de jefe de intervencién del plan de
Autoproteccion sera tal y como se indique en el plan de Emergencia Territorial.

La colaboracion entre la Organizacion del Plan de Autoproteccion del Centro y el Servicio de Proteccién Civil es
bidireccional. Del Servicio de Proteccion Civil con el Centro y del Centro con el Servicio de Proteccién Civil.

De Proteccién Civil con el Centro:
- Asesoramiento y colaboracién en la formacion.
- Asesoramiento y colaboracion en el simulacro de evacuacion.

Del Centro con Proteccion Civil:
- Participacion en la formacion.
- Participacion en los simulacros de evacuacion para lograr una coordinacion eficaz.

Sujeto a cualquier indicacién o sugerencia que desde el Servicio de Proteccion Civil puedan contribuir a la
seguridad del Centro.

La coordinacién con la “ayuda externa” sera a través del Jefe de Intervencion, Jefe de Emergencia o Centro de
Control y comunicaciones, en su caso. En todo caso, una vez llegue la “ayuda externa” seran los responsables
de ésta los que dirijan los trabajos de intervencién y el personal del edificio debe ponerse a su disposicién.

Cuando se habla de Proteccion Civil hay que referirse al Sistema Publico de Proteccion Civil que, como ya se
indico en el apartado anterior, cada Entidad Local es autbnoma para organizar sus Servicios de Ayuda
Exterior como mejor le interese en funcién de los recursos con los que cuenta.
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5. Implantacion del plan de
autoproteccion
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5. IMPLANTACION DE PLAN DE AUTOPROTECCION

5.1 Identificacion del responsable de la implantacion del Plan

La responsabilidad recae sobre el titular de la actividad, la Universidad de Sevilla, la cual podra delegar sobre
el Director del Centro de Coordinacion de las acciones necesarias para la implantacion del Plan de
Autoproteccion.

Conforme a la legislacién vigente, todos los trabajadores del Centro estan obligados a participar en el Plan de
Autoproteccion.

Ademas, la Universidad de Sevilla creara un Comité de Autoproteccion, para realizar el seguimiento y control
de la implantacion. En caso de siniestros sera el encargado de analizar los hechos y proponer la implantacion
de las mejoras necesarias para su prevencion o eliminacion. Compondran este comité:

- Director del PAU

- Jefe de Intervencion/ Emergencia

- Servicio de Mantenimiento

- Unidad de Seguridad

- Servicio de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

- Delegado de Prevencién.

- Encargado de equipo (coordinador) del Centro

5.2 Programa de formacion y capacitacion para el personal con
participacion activa en el Plan de Autoproteccion

Deberéa impartirse, al menos, un curso al afio, para proporcionarles la formacion e informacién recordandoles
las instrucciones y el adiestramiento necesarios.

El programa del curso tendra por objetivo, asimismo, mejorar el conocimiento de las funciones encomendadas
y de los medios de proteccién disponibles en el edificio, realizando ejercicios practicos en el empleo y uso de
los mismos.
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5.3. Programa de formacion e informacion a todo el personal
sobre el Plan de Autoproteccion

El Plan de formacion del personal debera contemplar, al menos, las acciones siguientes:

1. Sesiones informativas de caracter general, realizadas, al menos, una vez al afio, a las que asistira todo el
personal que trabaja en el edificio (Jefe de Intervencion, Equipo de Intervencién, Equipo de Alarma y
Evacuacion, Servicio de Mantenimiento del Campus, Servicio de Prevencion, Centro de Control Interno y
Centro de Control Externo) y en las que se explicara el Plan de Autoproteccion, entregandose a cada uno
de ellos un folleto con las consignas generales, las cuales se referiran al menos a:

% Objetivos del Plan de Autoproteccion

& Conceptos generales de seguridad contra incendios

& Instrucciones a seguir en caso de alarma

« Fundamentos de instalaciones y medios: — Extintores

# Instrucciones a seguir en los distintos supuestos de emergencia.
& Instrucciones a seguir en caso de alarma o evacuacion.

2. Se dispondran carteles con consignas para informar a los usuarios y visitantes del establecimiento sobre
actuaciones de prevencién de riesgos y/o comportamiento a seguir en caso de emergencia.

5.4 Programada informacién general paralos usuarios.

Se consideran usuarios del edificio:

- Los propios trabajadores
- Los empleados de contratas
- Los empleados de las empresas Concesionarias.

El programa de informacién ha de ser suficiente para alcanzar su finalidad y entre otras comprende:

¢ Sesiones informativas mediante carteles graficos de medidas de autoproteccion para que los
usuarios tengan conocimiento informativo en materia de autoproteccion.

¢ Colocacion de planos de ubicacion de lugar para que sirva de orientacion a los usuarios (“usted
esta aqui”), siendo muy importante su utilizacion para que los usuarios tengan una rapida
orientacién visual y conocimiento de salidas del inmueble, ubicandose las salidas de
emergencia.

e Sefializacién de los puntos de reunion.
¢ Planos con los itinerarios de evacuacion.

e Dipticos / tripticos con aquella informacion que se considere relevante para un mejor
funcionamiento en caso de emergencia.

¢ Se establecera una planificaciéon y un calendario.

Las fechas quedaran establecidas en el programa establecido a tal efecto, siendo determinadas por el centro en
funcién de su organizacion.
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5.5 Sefnalizacion y normas para la actuacion de visitantes

Se dispondran sefales o pictogramas y planos de “Ud. esta aqui”, con la descripcion de las Instrucciones de
actuacion de caracter general a tener en cuenta en caso de emergencia:

¢ Fundamentalmente seran objeto de sefializacion:
— Las vias de evacuacion y salidas.
— Itinerario de salida mas préximo que corresponde a su area.
— La localizacién de los medios de deteccion, alarma y extincion disponibles en cada edificio.
— Punto de encuentro.
— Zona de refugio para minusvalidos (si existieran).

La sefialética de evacuacion es de color verde, con el blanco como color de contraste. Su forma es rectangular
o cuadrada.
La sefialética de contra incendios es de color rojo con el blanco como color contraste. Su forma es rectangular
o0 cuadrada.

Desde el punto de vista de seguridad para los visitantes, se recogera la informacion mas recomendable para
gue en caso de emergencia sepan como proceder, pudiendo ser en forma de diptico o triptico y sera entregada
a la entrada del centro.

5.6. Programa de ejercicios y simulacro.

Para evaluar los Planes de Autoproteccion, asegurar la eficacia y operatividad de los Planes de

Actuacién en emergencias, se realizaran ejercicios de evacuacién, evaluando sus resultados y en su caso, las
medidas correctoras.

Los programas de ejercicios y simulacros, ayudan a sensibilizar al personal en general ante una situacion de
emergencia, por ello, se realizaran ejercicios de coordinacion con los medios

externos (bomberos, policia, servicios sanitarios, etc.).

Se efectuard anualmente un ejercicio de evacuacion general. Se ensayaran todos los posibles

supuestos del PAU, asi como los diferentes grados de gravedad de la emergencia.

Es preciso sefialar la conveniencia de que los primeros simulacros se lleven a cabo avisando al
personal de su realizacion, por escrito, indicando la fecha en la que se realizaran y dando las
instrucciones que se consideren oportunas para su mayor efectividad. A la vista de los resultados que se vayan
obteniendo, se disminuira la informacion sobre su realizacidén hasta su desconocimiento.

Para el desarrollo del ejercicio de evacuacion, el Jefe de Intervencion/Emergencia definiré:

- Tipo de emergencia.

- Grado de informacién del personal sobre la realizacion del simulacro.

- Fecha de realizacion.

- Lugar donde se origina la situacion de emergencia.

- El tipo de alarma a realizar.

- Tipo de evacuacion a llevar a cabo.

- Servicios de ayuda exterior a los que se va a pedir colaboracién.

- Considerar si se interrumpira la afluencia de visitantes al establecimiento.

Una vez realizado el ejercicio de evacuacion se obtendran las conclusiones precisas encaminadas a lograr una
mayor efectividad, corregir los errores observados y mejorar el Plan de Autoproteccion.

Las fechas quedardn establecidas en el programa establecido a tal efecto, siendo determinadas por la
Universidad en funcién de su organizacion.

5.7. Programa de dotacion y adecuacion de medios materiales y
recursos.
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Anualmente, el Jefe/a de Intervencion/Emergencias presentara un informe justificativo con la relacién de
necesidades de medios y recursos que se hayan puesto de manifiesto para el correcto desarrollo del Plan de
Autoproteccion, asi como las necesidades de adaptacién a consecuencia de nuevas disposiciones o
reglamentos que regulen las condiciones de seguridad de las instalaciones o las condiciones de trabajo.

Las necesidades de mejora y/o adaptacion afectaran a todo el ambito del Plan de Autoproteccion:
- Instalaciones y medios de proteccion.
- Equipos de proteccion individual.
- Equipos de salvamento y primeros auxilios.
- Normas de actuacion.
- Sefializacion.
- Formacién e informacion.

Se programaran, en base a dicho informe, y segun prioridades, las siguientes actividades:
- La Evaluacién de Riesgo.
- La asignacion de misiones concretas a los que deben participar en la emergencia y el inventario de las
instalaciones.
- La determinacion de los puntos de reunion, las actuaciones de cada grupo, las sefiales de alarma, etc.
- Confeccién de planos que reflejen todos los datos anteriores.
- Incorporacién de medios técnicos previstos, incluyendo prioridades.
- Confeccién y colocacidn de carteles de consignas y Colocacion de sefiales.
- Confeccién y colocacién de planos "Ud. esta aqui.
- Seleccidn del personal que formaran los equipos de intervencion.
- Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento.
- Formacién del personal seleccionado.

Las fechas quedardn establecidas en el programa establecido a tal efecto, siendo determinadas por la
Universidad en funcién de su organizacion.

Trabajos Fecha de realizacion
Confeccion de planos

Incorporacion de medios técnicos
Confeccion de carteleria

Confeccion de Planos “"Usted esta aqui ~
Reuniones informativas

Seleccion de personal

Formacién de personal seleccionado
Colocacion de carteleria

Colocacioén de Planos “Usted esta aqui ”
Colocacion de sefiales
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6. Mantenimiento de la eficacia y
actualizacion del plan de autoproteccion
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6. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA'Y
ACTUALIZACION DEL PAU

Las actividades de mantenimiento de la eficacia deben formar parte de un proceso permanente e
iterativo, que incorporando la experiencia adquirida permita alcanzar y mantener un adecuado nivel
de operatividad y actualizacion

6.1 Programa de reciclaje de formacion en informacion

Anualmente se realizardn seminarios de formacién e informaciéon sobre el sistema de deteccidon de
incendios.

Se establecerd una programacion anual de reciclaje donde se imparta informacion/formacién al
personal que interviene en los equipos de emergencia propios, asi como al personal que trabaja en el
establecimiento, llevando a cabo actuaciones para que en cada momento conozcan las medidas
adoptadas y las posibles actualizaciones del Plan de Autoproteccion.

También se prevera en el programa la informacion/formacion del personal que, no perteneciendo al
establecimiento, pueda realizar tareas en el mismo.

Se establecera una planificacion y un calendario para el reciclaje de formacion e informacién.
Se efectuaran reuniones informativas y formativas, en las que se explicara el Plan de Emergencia,
entregandose informacion sobre las siguientes consignas generales:

Precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia.

Como informar cuando detecte una emergencia.

Forma de transmitir la alarma en caso de emergencia.

Informacion sobre lo que se debe hacer y no hacer en caso de emergencia.

Los equipos de intervencion recibiran formacién y adiestramiento que les capacite para
desarrollar las acciones que tengan encomendadas en el plan de Emergencia tras la aprobacién
y firma del Plan de Autoproteccién, o tras su asignacién a dichos equipos.

Las fechas quedaran establecidas en el programa establecido a tal efecto, siendo determinadas por la
Universidad en funcién de su organizacion

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
e-mail: manten7@us.es




a~ Servicio de

‘ Mantenimiento . Plan de Autoproteccion | 2° Actualizacion L
u% Unidad de C.C. Pabellon de Uruguay | "0 mento Abreviado Julio 2018 Pagina 69

6.2. Programa de sustitucion de medios y recursos

El Plan de Autoproteccion sirve para conocer las instalaciones, sus carencias y el cumplimiento e
incumplimiento de las normas vigentes.

Tras el Plan de Autoproteccion las obras de mantenimiento deben redundar en mejorar las
condiciones del edificio.

Se entiende que la prioridad de las obras estara determinada por:

e La supresion de barreras arquitectonicas.
e La mejora de las condiciones de evacuacion.
e La mejora de los medios técnicos de proteccion.

Por ende, las deficiencias detectadas en el Plan deben servir para realizar un programa para renovar
y sustituir los equipos, estableciendo:

e Prioridades para la renovacion.
e Plazos para la realizacion.

Las necesidades de mejora, ampliacion o sustitucién, que se planteen a consecuencia de estas
actuaciones, seran objeto de programacion, con indicacion del plazo de ejecucién, el responsable,
etc.

Este programa sera realizado por el Jefe/a de Intervencién/Emergencias y aprobado por el Director/a
de Emergencias.
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6.3. Programa de revision y actualizacion de
toda la documentacion que forma parte
del Plan de Autoproteccion

El presente Plan de Autoproteccién mantendra su vigencia siempre y cuando el Centro no sufra
variaciones sustanciales en sus elementos arquitecténicos, uso, dotacién de medios (técnicos o
humanos) o la aparicion de los elementos de riesgo ( externos o internos ) distintos a los considerados
para la elaboracion del mismo. Por tanto, al objeto de mantener actualizado el Plan de Autoproteccién
deberan realizarse anualmente las siguientes operaciones de mantenimiento del Plan:

- Revision de factores de riesgo y reevaluacion.

- Actualizacion del inventario de medios.

- Actualizacion de planos.

- Revisién de procedimientos de emergencia.

- Actualizacion de planos ~ Usted esta Aqui ™.

- Reciclaje de los Equipos de Emergencia y difusién de las instrucciones.
- Realizacién de ejercicios de evacuacion.

El programa de revision y actualizacion del Plan de Autoproteccion se llevara a cabo de forma periédica
en los siguientes aspectos:

- Cada tres afios como maximo para mantener actualizado el Plan de Autoproteccién. Pasado un afio
desde la fecha de su firma y aprobacién, ser4 sometido nuevamente a revisién por parte de los
responsables del mismo a fin de renovar su vigencia por un afio mas o, en su defecto, llevar a cabo las
modificaciones que se consideren oportunas.

- Cuando se realicen obras y se modifiquen partes del centro, establecimiento, dependencia, partes
sustanciales en la configuracién de las instalaciones del edificio que tengan que ver con las medidas
propuestas en el Plan de Autoproteccion.

- Cuando se produzca un cambio en la normativa.

- Deficiencias observadas en funcién de la evaluacién de los resultados de la puesta en préactica del
Plan de Autoproteccion mediante la realizacion de simulacros o emergencias reales.

- Cambio o mejora en las instalaciones y medios de proteccién en general. Modificaciones que afecten
a los Equipos de Emergencia.

Si se produjera una emergencia:

- Se investigaran las causas que posibilitaron su origen, propagacion y consecuencias.

- Se analizara el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y se adoptaran las
medidas correctoras precisas.

- Se redactara un informe que recoja los resultados de la investigacién que se remitir4 al Cuerpo de
Bomberos y a los Servicios de Proteccion Civil.

Las fechas quedaran establecidas en el programa establecido a tal efecto, siendo determinadas por la
Universidad en funcién de su organizacion.
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6.4. Programa de auditorias e inspecciones

Segun el RD. 393/2007, sobre la Norma Basica de Autoproteccion, el Plan de Autoproteccion estara
sujeto a las auditorias e inspecciones de los 6rganos competentes en materia de Proteccion civil que
establezca la Junta de Andalucia.

Una auditoria consiste en asegurarse de que la organizacion, los procesos y procedimientos
establecidos son adecuados, al sistema de gestiéon de seguridad. Debe ser realizada con independencia
y obijetividad.

Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, de una instalacion o de un sistema de
organizacion.

Tanto las auditorias como las inspecciones se pueden realizar por personal propio o por personal ajeno
del centro.

La organizacioén establecera el programa de auditorias e inspecciones a realizar a corto y medio plazo.
Las Administraciones Publicas, velaran por el cumplimiento de las obligaciones en materia de
autoproteccion, ejerciendo labores de inspeccion y control.

Los érganos competentes en materia de Proteccion Civil de las Administraciones Publicas estan
facultados para adoptar las medidas de inspeccién y control necesarias para garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente.

Se determinaran las fechas en que se deben realizar, con la siguiente periodicidad:

-INSPECCIONES......uviiiiiiiiiiieeee e TRIMESTRALMENTE
SAUAITONTA. v ANUALMENTE

Las fechas quedaran establecidas en el programa establecido a tal efecto, siendo determinadas por la
Universidad en funcién de su organizacion.
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ANEXO |

DIRECTORIO DE COMUNICACION:

DIRECTORIO DE SEGURIDAD

DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS EXTERIORES DE URGENCIA

Bomberos 080/112
Asistencia Sanitaria: 112
Asistencia Sanitaria Servicio de Prevencién 954.48.65.72
Policia Local 112
Policia Nacional 112
Proteccion Civil 112

Otros teléfonos de interés:
Jefe de Seguridad de la Universidad de Sevilla: D. Miguel Gutierrez: 954 48.57.46

DATOS MINIMOS A FACILITAR A LOS SERVICIOS DE AYUDA
EXTERIOR

Identificacion personal: Nombre y cargo

Identificativo del Centro: Nombre propio del edificio y Entidad.

Incidencia.

Heridos y fallecidos (si se conoce este dato)

Direccion completa del Centro.

Persona de contacto a su llegada al Centro y punto de encuentro.

Teléfono de contacto y su receptor.

IMPORTANTE: Comprobar que el interlocutor ha recibido estos datos, repetir los
mismos o incluso la llamada si es necesario.
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DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTERNOS

Suministro eléctrico
Suministro de agua
Teléfono

Ibercom

Vigilancia

Control de accesos
Deteccion C.1.
Contraincendios
Extintores portatiles
Extinciéon Inc. BIEs
*Grupo Electrogeno
*Centro de Transformacién
Ascensores

Cia. Sevillana de Electric. 902.516.516

EMASESA

Compainiia Telefénica

Securitas
Securitas Sistemas
Noex Seguridad

UNIX
Emsevipro
Selecon
Selecon
KONE

900.45.99.54 Servicio de Averia
1002 Servicio de Averia
954.55.44.44 Servicio de Averia
51194/ 660.69.69.93 Control del Campus24h
954.48.57.45 Servicio de Averias
692.55.97.79  Servicio de Averias
615.57.29.75 Servicio de averias
955.71.14.00 Servicio averias 24h
607.19.67.46 Servicio averias 24h
607.19.67.46 Servicio averias 24h
900.92.00.22 Servicio averias 24h

Servicio de Averia

DIRECTORIO DE SEGURIDAD

DIRECTORIO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO

SERVICIO CARGO | TELEFONO | OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO | DEL SERVICIO | 954485733 :

AT o~ - | ENCARGADO | 954550136 699-702958

SEGURIDAD JEFE UNIDAD | 85746 i
SEGURIDAD CAMPUS | “ENTEODE | 636.65.82.43 59979

IBERCOM TELEFONIA | 95.455.79.01 i
CENTRE DE ROV TROL | CONSERJIERIA | 954.48.60.00 i
COORDINAD O PEL Eggégﬁﬁ,%o 954.48.60.00 i
RIESGOS LABORALES | DEL SERVICIO | 954486572 | 669.59.99.00

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
e-mail: manten7@us.es




<RSI0,

o ?r “ Mantenimien Plan de Auto i6n | 2° Actualizacid
S »  Mantenimiento . proteccion ctualizacion L
u m Unidadde .. Pabellén de Uruguay Documento Abreviado Julio 2018 Pagina 74

~~
4

ANEXO I

TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES PORTATILES:

Paso 1: Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor

Paso 2: Dirijase a la zona de fuego

Paso 3: Accione el gatillo y dirija la descarga (manguera) a la base del fuego
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TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON EXTINTORES
PORTATILES

1. Acercarse a favor del viento,

para que este deje el humo y aumente

el alcance de extincion.

Si hay mucho calor usar cortina de P.Q.S.
como proteccion.

2. Atacar primero el borde méas cercano
para alejar las llamas. Mantener descarga
méxima. Dirigir el chorro a

la base de la llama.

El fuego avanza si se

aplica en forma intermitente.

3. Barrer rapidamente la tobera de lado
a lado mufiequeando. Atacar toda

la parte frontal del fuego antes de avanzar,
para evitar quedar atrapado.

4. Mantenerse lo suficiente apartado del fuego
para asegurarse que la cortina de polvo abarque
mas, pues al atacar una pequefa parte aumenta

el peligro de quedar atrapado por atras.

5. Las caferias presurizadas deben atacarse en el &ngulo
recto de lafiltracién. El flujo de liquido debe ser
cortado para minimizar para los riesgos de explosion.

6. Cuando el fuego esta extinguido, se recomienda apartarse
y verificar que no haya reignicién. Si hay cenizas ardiendo,
aplicar nuevamente el polvo quimico seco.
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7. Los fuegos que involucran filtraciones por
gravedad de productos liquidos combustibles
deben ser extinguidos, primero, el derrame
inferior y luego el resto del fuego.

"
0

8. Polvos quimicos de multiuso pueden ser
usados para incendios de tipo “A” es
conveniente dejar una buena capa de polvo
sobre los escombros para evitar su reignicion.

9. Cuando el fuego es de tipo “A” (materiales
combustibles soélidos), se puede controlar
mediante la forma mostrada en los cuadros 10

y 11.

10. Una vez que las llamas han sido extinguidas,
el operador debe separar con algun elemento los
escombros para aumentar el enfriamiento y

reducir las posibilidades de reignicion.

11. Después que los escombros han sido
esparcidos, se pueden usar descargas intermitentes
del chorro para enfriar las zonas calientes que

QL\
pueden ocasionar una reignicion. a é

12. Cuando se ha controlado el amago de incendio
abandone el lugar de frente al sitio en que se

produjo, ya que de producirse una reignicién no sea < Refse
sorprendido. gi %
e

RECUERDA QUE LOS EXTINTORES ESTAN DISENADOS PARA APAGAR FUEGOS INCIPIENTES.

SIEMPRE SOLICITA APOYO EXTERNO.

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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TECNICAS PARA COMBATIR INCENDIOS CON BIES
TIPOS DE B.I.E.s:
Puede definirse una B.I.E como el conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un
punto fijo de la red de abastecimiento de incendios hasta el lugar del fuego.

Atendiendo a sus caracteristicas constructivas, aplicaciones y diametro nominal de las mangueras diferenciamos dos
tipos de B.I.E.s, la de 25 mm. de didmetro y la de 45 mm. de didmetro, las cuales tiene diferente forma de uso.

B.l.E. de 25 mm.

Emplea manguera semirrigida

No es necesaria la extension de la manguera en su totalidad.

El soporte sera de tipo devanadera.

Puede tener la valvula de apertura automatica, o de cierre rapido.

La fuerza de reaccion es baja, debido a que su caudal sera de 100
I/min.

» Podra utilizarse por una sola persona, o dos preferiblemente.

» Se instalara en locales donde la carga de fuego no sea elevada.

YVVVY

B.I.E. de 45 mm

> Emplea manguera flexible

> Debe extenderse en su totalidad para su uso, ya que de lo
contrario quedaria inutilizada

> El soporte sera de tipo devanadera o también podra ser de tipo
plegadora

> La valvula sera de volante, evitando asi la posibilidad del golpe
de ariete

> La fuera de reaccion es alta, debido a que su caudal sera de
200 I/min.

> Debera utilizarse por dos personas, o tres preferiblemente

> Se instalara en locales con una elevada carga de fuego, donde

haya prevision de grandes incendios

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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MODOS DE APLICACION DEL AGUA

El agua sera proyectada de diferentes modos en funcién de la posicion en la que se ponga la boquilla, segun se abre
la boquilla empezara a salir en forma de chorro sélido, si se contindia abriendo se formara el cono de ataque, y, por
ultimo, con la boquilla totalmente abierta, el agua saldrd en forma de cortina de proteccion.

La utilizacion de los diferentes modos de proyeccion del agua se hara en funcion de las necesidades que demande el
incendio. Las caracteristicas y aplicaciones de las tres modalidades de proyeccion del agua son:

CHORRO SOLIDO CONO DE ATAQUE CORTINA DE
PROTECCION

CHORRO SOLIDO

Gran alcance, lo que permite el ataque a larga distancia

Poca evaporacion

Elevada presion

Elevada capacidad de penetracion

Eficacia limitada: s6lo del 5% al 10 % del agua empleada interviene en la extincién.
La fuerza de impacto puede resultar destructiva para ciertos elementos

Posible dispersion de los combustibles y, por tanto, propagacion del fuego

Mayor retroceso

Extincién de fuegos de combustibles sélidos

Sélo se usara desde lejos cuando por la potencia del fuego no podamos acercarnos

VVVVVVYVYVYVYY

CONO DE ATAQUE

Mayor rendimiento

La mayor superficie por el pequefio tamafo de las gotas favorece mas la absorcion de calor
Limitacion de dafios

Alcance limitado

Incremento temperatura

Disminucién visibilidad

Extincién de fuegos de combustibles sélidos, tiene la mayor capacidad extintora

Es el que se debe utilizar habitualmente

YVVVYVYYVYYY

CORTINA DE PROTECCION

Ofrece proteccién ante el calor

Limitacion de dafios

Retroceso nulo

Alcance limitado

Incremento temperatura

Disminucién visibilidad

sin rendimiento desde el punto de vista de la extincion

VVVYVYYVY
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» Solo debe emplearse como proteccion para alejarse del incendio, asi como para facilitar algunos
desplazamientos, debido a su nulo retroceso.

UTILIZACION DE UNA B.I.E.

Medidas de seguridad

» No utilizar una B.I.E. si el fuego tiene presencia de corriente eléctrica

» No dirigir el chorro solido a personas, liquidos inflamables, polvos combustibles, estructuras de
la edificacion, metales fundidos, etc.

» En el manejo de una B.I.LE. de 45 mm. es muy importante que las dos personas que la van a
utilizar guarden un perfecto equilibrio y reparto de pesos y cargas, ya que la presién con la que
se proyecta el agua es elevada. Para ello, mantendran una posicion lateral, sujetando la
manguera con ambas manos, y manteniendo el contacto fisico

» Si hubiera una tercera persona disponible, se encargara de ir recogiendo la manguera cuando
la retroceda la pareja de extincién, teniendo la precaucion de no tirar de ellos, para ello siempre
habra un tramo de manguera que apoye en el suelo

25 mm 45 mm

1. Abrir la puerta del armario o romper el cristal (por la parte superior y protegiéndonos de posibles cortes
con los cristales)

2. Comprobar que la manguera esta conectada a la valvulay a la lanza, y que esta Ultima esté cerrada

3. Abrir la valvula de paso de agua, lentamente para 3. Desplegar la manguera en su totalidad,
evitar el golpe de ariete evitando que se formen codos

4. Desplegar la manguera lo necesario para dirigirnos al | 4. Abrir la valvula de paso de agua, mientras otra
fuego persona sujeta la lanza firmemente

5. Probar la lanza, abriéndola y tirando algo de agua

6. Extinguir el conato, aplicando el agua sobre la base de las llamas

Pautas de actuacion:

Al existir dos tipos de B.I.E.s, el procedimiento de actuacion variara en funcién de la que se use.
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ANEXO Il

Formularios para la Gestion de Emergencias

TIEMPOS DE EVACUACION

SALIDAS DEL EDIFICIO

TIEMPO CONTROLADO

N° PERSONAS EVACUADAS

AE-1

AE-2

AE-3

AE-4

AE-5

AR-1

AR-2

Observaciones:

SALIDAS DE PLANTAS

TIEMPO CONTROLADO

N° PERSONAS EVACUADAS

Planta Sétano

Planta Baja

Planta Primera

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabelldn de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla  Tfn.: 954485735
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CAPACIDAD DE LAS VIAS DE EVACUACION
(VERTICALES Y HORIZONTALES)

SUCIENTE INSUFICIENTE
@) @)

Observaciones:

COMPORTAMIENTO GENERAL

BUENO REGULAR MALO
O ) @)

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS

Observaciones:

FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE MEDIOS TECNICOS

2/

s
@)

NO EXISTE

Comunicaciones

O

Sistemas de deteccion C.1I.

Sistemas de extincién C.1I.

Sistemas de alarmas

Alumbrado de emergencia

B.l.E:s

Extintores

Puertas R.F.

Sefalizaciones

Otros sistemas

olNoRNoRIolNORNONNORNORNORNG

o/lo|0j0oj0j|0O|jO0O|O0O|0O|O

olNoRNoRIcolNoRNONNORNORNG)

Observaciones:
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SE CORTARON LOS SUMINISTROS DE:
Sl NO NO EXISTE
Electricidad O 0] O
Agua O O O
Ascensores O 0] 0]
Climatizacion O 0] @)

Observaciones:

OBSTACULOS EN LAS VIAS DE EVACUACION
(VERTICALES Y HORIZONTALES)

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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INCIDENTES NO PREVISTOS
Sl NO
Accidentes de personas @) 0]
Deterioros en el edificio @) @)
Deterioro en el mobiliario O @)
Observaciones:
AYUDAS EXTERNAS
TIEMPO DE
S| NO RESPUESTA
Bomberos @) @)
061 @) @)
Policia Local @) @)
Policia Nacional @) @)
Proteccion Civil @) @)

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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ACCESOS AL EDIFICIO
Si NO
Libre O O
Ocupado O O
Observaciones:
CONCLUSIONES GENERALES
NO
BAJO | MEDIO | ALTO EXISTE
Grado de cooperacion alumnos O O O O
Grado de cooperacion del personal (P.A.S.) O O O O
Grado de cooperacion del personal (P.D.l.) O O O O
Grado de eficacia J.I. O O O O
Grado de eficacia E.A.E. O O O O
Grado de eficacia E.I. O O O O
Grado de eficacia C.C.E. O O O O
Grado de eficacia C.C.I. O O O O

Observaciones:

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
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Ficha de Control de Incidencias E.A.E.

E A E Informacion Observaciones
. . . SI NO

Sétano

Planta Baja

Planta 12

Marcar con una (X)

Unidad de Control de Calidad y A.L. Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Sevilla
Pabellén de Brasil —Paseo de las Delicias s/n 41013 Sevilla Tfn.: 954485735
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Anexo V. Planos
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SI DESCUBRE UN INCENDIO

Comunique a conserjeria o al personal del centro la
situacion del fuego. Si no es posible, active el pulsador
de alarma mas préximo.

Intente apagarlo en su inicio con los extintores que
encuentre a su alcance. Si no lo consigue, cierre la
puerta y sitle el extintor en el suelo frente a ella.

Si hay humo abundante, camine a gatas con un pafiuelo
himedo (a ser posible) protegiendo nariz y boca.

Cierre las puertas entre usted y el humo.

Si se le prenden las ropas, no corras, tiéndase en el
suelo y ruede.

No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego
esta préximo.

Una vez fuera del centro dirijase a la Zona de Reunién
(marcada en el plano). No se detenga en la puerta de
salida.

EN CASO DE EMERGENCIA,
QUE NO DEBE HACER

No utilice los ascensores.

No se exponga a un peligro por propia iniciativa.
No fume ni encienda mecheros o cerillas.

No se entretenga recogiendo objetos personales.
No corra ni empuje.

No saque su vehiculo del aparcamiento.

En caso de intervencion, nunca actle en solitario.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

Centro de Control Interno (conserjeria): 954.486.000

Centro de Control Externo:

954.557.901

En caso de riesgo inminente, y ante la imposibilidad de

contactar con el Centro de Control Interno o Externo, llame

directamente al teléfono 112 o al 080.

2>

>

SitGese en un lugar seguro
Identifiquese, nombre y apellidos
Identifique el Centro: Pabellon de Uruguay
Direccién: Avda. de Chile s/n . Campus Central

Describa el tipo de emergencia y gravedad.

Conteste a las preguntas dadas desde el servicio 112 y

no cuelgue hasta que le indiquen.

INSTALACIONES EXISTENTES
EN EL CENTRO

Alumbrado auténomo de emergencia

Sefalizacion fotoluminiscente de medios de

extincion y vias de evacuacion

>

L 2 N T L N

Detectores de humo y temperatura
Detectores de monoxido de carbono
Sectores independientes de incendio
Red de Bocas de Incendio Equipadas
Columnas secas

Desfibrilador

Extintores portatiles

UNIVERSIDAD B SEVILLA

Servicio de Mantenimiento
Unidad de C.C. y A.L.

INformacion sobre

Plan de
Autoproteccion
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PROCESO DE ACTIVACION DEL PLAN DE
AUTOPROTECCION DEL CENTRO

IDENTIFICACION DE LAS SENALIZACIONES
EXISTENTES EN EL EDIFICIO

INSTRUCCIONES EN CASO DE EVACUACION

DESCUBRIMIENTO
DE LA EMERGENCIA

| DETECCION HUMANA ‘QLH DETECCION AUTOMATICA —|

L OPRIMIR PULSADOR | J/
\l/ CONFIRMAR LA EMERGENCIA
AVISAR POR TELEFONO AVISAR POR TELEFONO
AL CENTRO DE CONTROL AL CENTRO DE CONTROL
INTERNO 954.486.000 INTERNO 954.486.000

R

PUESTA EN MARCHA DEL
PLAN DE AUTOPROTECCION

|

UTILIZACION DE EXTINTORES

=
=
..(x-;!.{l‘ y.

){,\.
—

f

QUITAR PRECINTO DE

SEGURIDAD;

TIRAR DE LA ANILLA ENERGICAMENTE

COGER LA MANETA Y
PALANCA DE DISPARO.

PRESIONAR LA

DIRIGIR ELCHORROALABASE DE LAS

LLAMAS.

EVITAR QUE UNA PRESION EXCESIVA

PROPAGE EL FUEGO A

OTRAS ZONAS.

MOVER LA MANGUERA EN ZIG-ZAG
BARRIENDO LA SUPERFICIE INCENDIADA.
ASEGURAR SIEMPRE UN CAMINO DE

ESCAPE.

PERSONAS DISCAPACITADAS

El centro no se hace responsable de los dafios
causados a terceros por estos vehiculos o por sus

ocupantes.

Los perros guias pueden acompafiar a personas con
problemas de vision; ningun otro animal tiene
permitida la entrada.

SALIDA SALIDA DE EMERGENCIA

DE
EMERGENCIA

i ViA DE EVACUACION

PUERTA EQUIPADA CON BARRA ABTIPANICO

ViA DE EVACUACION DESCENDENTE

EE]

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)

=

PULSADOR DE EMERGENCIA

EXTINTOR PORTATIL

SIRENA DEL SISTEMA DE DETECCION DE
INCENDIOS

o
=
®

ASCENSOR
NQ UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

UTILIZACION DE BIE’S

1. DESENROLLAR LA TOTALIDAD DE LA MANGUERA.

2. ABRIR VALVULA DEL AGUA.

3.GIRAR LA LANZA PARA POSICION DE CHORRO O
PULVERIZADO.

4. DIRIGIR EL CHORRO A LA BASE DE LA LLAMA.

5. NO UTILIZAR PARA ELEMENTOS ELECTRICOS

= Desaloje el centro utilizando las vias de evacuacion
sefializadas.

=>» Siga las instrucciones que le comuniquen el personal
del centro.

= Mantenga la calma, evacue con rapidez pero no corra ni
grite.

= No regrese al edificio a recoger objetos ni a buscar a otras
personas.

=> No obstaculice las vias de evacuacion.

= Enel exterior dirijase a la Zona de Reunidn: zona exterior de
la entrada principal (marcado en el plano).

= No regrese hasta que comuniquen el final de la emergencia

VIAS DE EVACUACION DE EMERGENCIA

@

FUNTO DE ENCUENTRO ___

PLAMTA Bada,



PERSONAS DISCAPACITADAS

El saldn de actos se encuentra adaptado para el acceso
de personas con movilidad reducida (silla de ruedas).

Situese en el espacio habilitado para minusvalidos.

El centro no se hace responsable de los dafios
causados a terceros por estos vehiculos o por sus
ocupantes.

Los perros guias pueden acomparfiar a personas con
problemas de vision, ningun otro animal tiene
permitida la entrada.

POR SU SEGURIDAD
RESPETE LAS SIGUIENTES

€ No esta permitido fumar.
No esta permitido el uso de teléfonos moviles.

€ No se permite consumir alimentos, bebidas,
golosinas dentro del salon  de actos.

€ Los menores de edad deberan estar
acompafiados de un adulto que se haga
responsable de su seguridad y comportamiento.

€ Por su interés rogamos mantengan controladas
en todo momento sus pertenencias.

€ No se permite correr ni empujar dentro o fuera
del saldn de actos.

En conserjeria se encuentra a su disposicion el
triptico de informacion. Gracias por su
colaboracion.

PROTOCOLO PARA LOS ARTISTAS
Y PERSONAL A SU SERVICIO

Medidas preventivas:
B Prohibido fumar.

B Informe a conserjeria de la entrada y finalizacion de los
ensayos.

VI

B Al final de su actuacién o ensayo, inspeccione su
camerino o sala y compruebe que se encuentra en
orden.

1]

N

B No sobrecargue las bases de enchufes con conexiones
multiples.

B Prohibido utilizar calentadores de resistencias
eléctricas.

B Deje libre y visible los equipos de extincion de
incendios (extintores, BIES, pulsadores, sirenas).

Servicio de Mantenimiento
Unidadde C.C.yA.L.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 954 485 735

manten7@us.es
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INSTRUCCIONES EN CASO 6
DE EVACUACION

= Desaloje el salon de actos utilizando las vias de
evacuacion sefializadas hasta la salida del edificio.

=>» Siga las instrucciones que le comuniquen el personal
del centro.

=» Mantenga la calma, evacue con rapidez pero no corra,
no grites.

=>» No utilice los ascensores, ni saque vehiculos del
aparcamiento.

=> Noregrese al edificio a recoger objetos ni a buscar a
otras personas.

=>» No obstaculice las vias de evacuacion.

=> Enel exterior dirijase al punto de encuentro: zona
exterior de la entrada principal (marcado en el plano).

SI DESCUBRE UN INCENDIO &

0 Comunique a conserjeria o al personal del centro la situacion
del fuego (teléfono).

0 Active un pulsador de alarma.

0 Intente apagarlo en su inicio con los extintores que encuentre
a su alcance.

0 Si hay humo abundante, camine a gatas con un pafiuelo
himedo (a ser posible) protegiendo nariz y boca.

0 Cierre las puertas entre usted y el humo.
PLAMTA BAJA \

P 0 Si se le prenden las ropas, no corras, tiéndase en el suelo y
A ruede.

0 No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego esta
préximo.

0 Una vez fuera del centro dirijase al PUNTO DE
ENCUENTRO (marcado en el plano). No se detenga en la
puerta de salida.
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PLANTA BAJA

[PUNTO DE ENCUENTRO]

PLANTA SOTANO

V=

=

INFORMACION GENERAL

*

(" EN CASO DE EVACUACION:

* Siga las indicaciones del personal del Centro designado
para la evacuacion

Mantenga la calma, no grite ni corra. Evacue de forma

rapida y ordenada.

la zona utili: las vias de

y i al

No utilice los ascensores.

En el exterior,
principal del edificio AE-1.

g de sus

No obtaculice las vias de evacuacion. No se detenga.

ijase al punto de encuentro. Salida

* No saque vehiculos del aparcamiento.

* No regrese al edificio hasta que le comuniquen el
final de la emergencia.

* T Centro de Control
954.48.60.00

Teléfono Centro de Control Externo:
954.55.79.01

\

INSTRUCCIONES A LOS PROFESORES:

Informacion gener:

* Usted debe conocer el Plan de autoproteccion del
edificio.

* Es importante que usted conozca la informacion
que se indica en el plano.

ituacion del E.A.E.

- jo de evacuacion.

- Situacion de los pulsadores de alarma.
- Ubicacion de los puntos de refugio.

- Situacion de los medios de extincién
(Extintores, BIES)

Instr i si un i

* Mantenga la calma, no grite ni corra.
* Active el pulsador de alarma mas cercano.

* Intente llamar por teléfono al C.C.I. (tifno.:
95448.13.20)

* U

ice los equipos de extincién. Nunca actue solo.

Instrucciones en caso de

* Si suena la sirena general del edificio, le estan

* T ilice a los y i que
deben evacuar las aulas de forma rapida y ordenada.
* i alos que no utili los
ascensores.

irijase al punto mas cercano del E.A.E. , rompa el
al de la caja de seguridad, coléquese el chaleco
ifi ion y dirija la i6n de su zona

* Ayuda a las i i o disminui a
situarlas en el punto de refugio.

* En el exterior dirijase al PUNTO DE ENCUENTRO e
informe de las i ias al Jefe de Inter i6

/ \

LEYENDA:

Situacion de las personas del E.A.E.
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INFORMACION GENERAL

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(&

" EN CASO DE EVACUACION:

Siga las indicaciones del personal del Centro

designado

para la evacuacion

Mantenga la calma, no grite ni corra. Evacue de

forma

rapida y ordenada.

Desaloje la zona utilizando las vias de evacuaciéon
y i al
No utilice los ascensores.

* Hagase far de sus visi externos.
* No ice las vias de ion. No se
detenga.

En el exterior, dirijase al punto de encuentro. Salida

principal del edificio AE-1.

No saque i del ap:

No regrese al edificio hasta que le comuniquen el
final de la emergencia.

Teléfono Centro de Control Interno:
955.48.13.18
Teléfono Centro de Control Externo:
954.48.60.00

\

\

7

e B

-

INSTRUCCIONES A LOS PROFESORES:

Informacion general:

* Usted debe
edificio.

el Plan de autop ion del

* Es importante que usted conozca la informacién
que se indica en el plano.

- Situacion del E.A.E.

- Flujo de evacuacion.

- Situacion de los pulsadores de alarma.

- Ubicacion de los puntos de refugio.

- Situaciéon de los medios de extincién
(Extintores, BIES)

si un il

* Mantenga la calma, no grite ni corra.
* Active el pulsador de alarma mas cercano.

* Intente llamar por teléfono al C.C.I. (tifno.:
95448.13.20)

* Utilice los equipos de extinciéon. Nunca actue solo.

en caso de

* Si suena la sirena general del edificio, le estan

* T ilice a los y que
deben evacuar las aulas de forma rapida y ordenada.
* i alos que no utili los
ascensores.

* Dirijase al punto mas cercano del E.A.E. , rompa el
cristal de la caja de seguridad, coléquese el chaleco
de identificacion y dirija la evacuacién de su zona

* Ayuda a las i i o disminui a
situarlas en el punto de refugio.

* En el exterior dirijase al PUNTO DE ENCUENTRO e
informe de las incidencias al Jefe de Intervenci6n.
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LEYENDA:

Recorrido principal de evacuacion

Situacion de las personas del E.A.E.
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